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Таблица 1.1 – Значение температуры и давления воды в трубопроводах и величина 
подпитки тепловой сети 

 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

 

Котельная 1-1 по ул. Лодемская, д.56 
 

01.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

65 

 

57 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,4 

 

1,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 10.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 16.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 17.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,4 

 

1,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,0 

 

1,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 02.12.2012 

 

67 

 

54 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 04.12.2012 

 

66 

 

53 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 05.12.2012 

 

63 

 

51 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 06.12.2012 

 

62 

 

52 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 07.12.2012 

 

63 

 

52 

 

3,3 

 

2,1 

 

0 

 08.12.2012 

 

67 

 

53 

 

3,3 

 

2,3 

 

0 
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Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

09.12.2012 

 

66 

 

52 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 

 10.12.2012 

 

62 

 

51 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 11.12.2012 

 

62 

 

51 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 12.12.2012 

 

63 

 

52 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 

 13.12.2012 

 

62 

 

51 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 14.12.2012 

 

70 

 

51 

 

3,5 

 

2,1 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 17.12.2012 

 

71 

 

56 

 

3,3 

 

2,3 

 

0 

 18.12.2012 

 

71 

 

54 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 19.12.2012 

 

71 

 

55 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 20.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 21.12.2012 

 

67 

 

54 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 22.12.2012 

 

64 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

66 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

67 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

71 

 

56 

 

3,0 

 

2,1 

 

0 

 26.12.2012 

 

70 

 

56 

 

3,2 

 

2,2 

 

1 

 27.12.2012 

 

70 

 

57 

 

3,2 

 

2,1 

 

1 

 28.12.2012 

 

71 

 

57 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

65 

 

52 

 

3,2 

 

2,1 

 

1 

 30.12.2012 

 

61 

 

51 

 

2,8 

 

1,7 

 

1 

 31.12.2012 

 

61 

 

51 

 

2,8 

 

1,7 

 

1 

 01.01.2013 

 

65 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

59 

 

49 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 

 03.01.2013 

 

59 

 

49 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

57 

 

50 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 

 06.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

51 

 

3,2 

 

2,1 

 

3 

 10.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,2 

 

2,1 

 

3 

 11.01.2013 

 

61 

 

50 

 

3,2 

 

2,1 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 13.01.2013 

 

56 

 

46 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

57 

 

50 

 

3,1 

 

2,1 

 

0 

 15.01.2013 

 

61 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 
 

Котельная 3-1 по ул. Победы, д.118, корп.2, стр.1 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 05.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

21 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 10.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 
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Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 15.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 16.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 30.11.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 01.12.2012 

 

72 

 

56 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 02.12.2012 

 

70 

 

54 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 03.12.2012 

 

70 

 

54 

 

6,5 

 

4,5 

 

2 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

6,5 

 

4,5 

 

4 

 05.12.2012 

 

60 

 

46 

 

6,5 

 

4,5 

 

3 

 06.12.2012 

 

61 

 

47 

 

6,5 

 

4,5 

 

3 

 07.12.2012 

 

61 

 

47 

 

6,5 

 

4,5 

 

2 

 08.12.2012 

 

66 

 

50 

 

7,0 

 

5,0 

 

4 

 09.12.2012 

 

69 

 

52 

 

7,0 

 

5,0 

 

2 

 10.12.2012 

 

69 

 

52 

 

6,5 

 

4,5 

 

3 

 11.12.2012 

 

64 

 

49 

 

6,5 

 

4,5 

 

3 

 12.12.2012 

 

60 

 

46 

 

7,0 

 

5,0 

 

2 

 13.12.2012 

 

60 

 

49 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 14.12.2012 

 

69 

 

49 

 

7,0 

 

4,5 

 

3 

 15.12.2012 

 

74 

 

56 

 

7,0 

 

4,5 

 

3 

 16.12.2012 

 

77 

 

58 

 

7,0 

 

4,5 

 

3 

 17.12.2012 

 

78 

 

59 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 18.12.2012 

 

76 

 

57 

 

7,0 

 

5,0 

 

2 

 19.12.2012 

 

82 

 

61 

 

7,0 

 

4,8 

 

4 

 20.12.2012 

 

82 

 

61 

 

6,0 

 

4,0 

 

7 

 21.12.2012 

 

82 

 

61 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 22.12.2012 

 

82 

 

61 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 23.12.2012 

 

82 

 

61 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 24.12.2012 

 

76 

 

57 

 

7,0 

 

5,0 

 

5 

 25.12.2012 

 

79 

 

59 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 26.12.2012 

 

79 

 

59 

 

7,0 

 

5,0 

 

5 

 27.12.2012 

 

76 

 

57 

 

6,5 

 

4,5 

 

7 

 28.12.2012 

 

73 

 

55 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 29.12.2012 

 

61 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 30.12.2012 

 

62 

 

48 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

31.12.2012 

 

60 

 

46 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 01.01.2013 

 

71 

 

54 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 02.01.2013 

 

58 

 

45 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 03.01.2013 

 

58 

 

45 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 04.01.2013 

 

57 

 

45 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 05.01.2013 

 

55 

 

44 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 06.01.2013 

 

57 

 

45 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 07.01.2013 

 

59 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 08.01.2013 

 

61 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

7 

 09.01.2013 

 

61 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 10.01.2013 

 

61 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

8 

 11.01.2013 

 

63 

 

48 

 

6,5 

 

4,5 

 

6 

 12.01.2013 

 

61 

 

47 

 

6,5 

 

4,5 

 

5 

 13.01.2013 

 

54 

 

43 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 14.01.2013 

 

54 

 

48 

 

7,0 

 

4,5 

 

6 

 15.01.2013 

 

61 

 

47 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 16.01.2013 

 

71 

 

54 

 

7,0 

 

5,0 

 

6 

 
 

Котельная 2-1 по ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

43 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

48 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

51 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

51 

 

45 

 

4,3 

 

3,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

53 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

50 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

46 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 19.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 23.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 24.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 26.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

50 

 

4,0 

 

2,4 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

55 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 30.11.2012 

 

75 

 

66 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

77 

 

58 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 04.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 05.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 06.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 07.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 08.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 09.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 10.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 11.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 12.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 13.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 14.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 15.12.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 16.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 17.12.2012 

 

79 

 

59 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 18.12.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 19.12.2012 

 

80 

 

60 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 20.12.2012 

 

86 

 

64 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 21.12.2012 

 

91 

 

67 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 22.12.2012 

 

89 

 

66 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 23.12.2012 

 

86 

 

64 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 24.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 25.12.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 26.12.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 27.12.2012 

 

71 

 

54 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 28.12.2012 

 

79 

 

59 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 29.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 30.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 31.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 01.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

30 

 02.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 03.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 04.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 05.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 06.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 07.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 08.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 09.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 10.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

27 

 11.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

30 

 12.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

34 

 13.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

31 

 14.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

30 

 15.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

32 

 16.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

30 

 
 

Котельная 4-1 по ул. Постышева, дом 35. 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

80 

 

62 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 02.12.2012 

 

73 

 

56 

 

6,5 

 

3,1 

 

2 

 03.12.2012 

 

70 

 

57 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 04.12.2012 

 

71 

 

57 

 

6,7 

 

3,0 

 

1 

 05.12.2012 

 

70 

 

59 

 

6,9 

 

3,3 

 

2 

 06.12.2012 

 

73 

 

61 

 

6,7 

 

3,0 

 

2 

 07.12.2012 

 

72 

 

58 

 

6,9 

 

3,3 

 

2 

 08.12.2012 

 

73 

 

59 

 

6,7 

 

3,1 

 

2 

 09.12.2012 

 

68 

 

56 

 

6,8 

 

3,2 

 

2 

 10.12.2012 

 

73 

 

58 

 

6,8 

 

3,3 

 

2 

 11.12.2012 

 

73 

 

58 

 

6,8 

 

3,3 

 

2 

 12.12.2012 

 

71 

 

57 

 

6,5 

 

3,0 

 

2 

 13.12.2012 

 

68 

 

55 

 

6,4 

 

2,9 

 

2 

 14.12.2012 

 

74 

 

58 

 

6,6 

 

3,3 

 

2 

 15.12.2012 

 

77 

 

61 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 16.12.2012 

 

81 

 

65 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 17.12.2012 

 

84 

 

66 

 

6,7 

 

3,1 

 

2 

 18.12.2012 

 

82 

 

64 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 19.12.2012 

 

84 

 

65 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 20.12.2012 

 

91 

 

71 

 

6,5 

 

3,1 

 

2 

 21.12.2012 

 

93 

 

72 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 22.12.2012 

 

91 

 

70 

 

6,9 

 

3,3 

 

3 

 23.12.2012 

 

88 

 

68 

 

6,6 

 

3,2 

 

3 

 24.12.2012 

 

75 

 

58 

 

6,6 

 

3,2 

 

2 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

25.12.2012 

 

74 

 

57 

 

6,3 

 

2,8 

 

2 

 26.12.2012 

 

73 

 

57 

 

6,7 

 

3,1 

 

3 

 27.12.2012 

 

76 

 

63 

 

6,5 

 

2,8 

 

2 

 28.12.2012 

 

83 

 

62 

 

6,5 

 

3,0 

 

1 

 29.12.2012 

 

70 

 

56 

 

6,5 

 

2,8 

 

1 

 30.12.2012 

 

70 

 

58 

 

6,7 

 

3,1 

 

2 

 31.12.2012 

 

69 

 

56 

 

6,4 

 

2,8 

 

2 

 01.01.2013 

 

69 

 

57 

 

6,5 

 

3,1 

 

2 

 02.01.2013 

 

68 

 

54 

 

6,0 

 

3,0 

 

2 

 03.01.2013 

 

68 

 

57 

 

6,7 

 

3,0 

 

2 

 04.01.2013 

 

66 

 

55 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 05.01.2013 

 

68 

 

51 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 06.01.2013 

 

68 

 

55 

 

6,3 

 

2,8 

 

2 

 07.01.2013 

 

69 

 

56 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 08.01.2013 

 

69 

 

56 

 

6,6 

 

3,1 

 

2 

 09.01.2013 

 

70 

 

56 

 

6,8 

 

3,3 

 

2 

 10.01.2013 

 

73 

 

56 

 

6,1 

 

3,0 

 

2 

 11.01.2013 

 

70 

 

57 

 

6,4 

 

3,3 

 

3 

 12.01.2013 

 

70 

 

56 

 

6,2 

 

2,8 

 

2 

 13.01.2013 

 

71 

 

58 

 

6,5 

 

3,1 

 

2 

 14.01.2013 

 

71 

 

57 

 

6,5 

 

3,3 

 

3 

 15.01.2013 

 

69 

 

54 

 

6,5 

 

3,1 

 

3 

 16.01.2013 

 

69 

 

57 

 

6,5 

 

3,1 

 

2 

 
 

Котельная 5-1 по ул. Победы, д.6, стр.1 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

43 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

48 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

51 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

51 

 

45 

 

4,3 

 

3,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

53 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

50 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

46 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 19.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 23.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 24.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 26.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

27.11.2012 

 

57 

 

50 

 

4,0 

 

2,4 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

55 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 30.11.2012 

 

75 

 

66 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

75 

 

65 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

66 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

66 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

58 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

49 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

60 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

58 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

63 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

63 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

63 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

69 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

77 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

76 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

76 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

77 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

76 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

76 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

76 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

76 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

70 

 

60 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

61 

 

50 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

58 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

58 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

58 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

58 

 

48 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

48 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

61 

 

50 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

61 

 

50 

 

6,0 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

16.01.2013 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 6-1 по ул. Гидролизная, 12 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

43 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

48 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

51 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

51 

 

45 

 

4,3 

 

3,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

47 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

53 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

55 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

50 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

46 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 19.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 23.11.2012 

 

51 

 

47 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 24.11.2012 

 

51 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 26.11.2012 

 

54 

 

47 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

50 

 

4,0 

 

2,4 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

55 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 30.11.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 01.12.2012 

 

84 

 

58 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

109 

 

72 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

107 

 

72 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

110 

 

75 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

100 

 

67 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

97 

 

64 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

98 

 

65 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

102 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

108 

 

69 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

112 

 

72 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

112 

 

72 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

102 

 

67 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

102 

 

69 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

113 

 

72 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

115 

 

76 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

120 

 

77 

 

6,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

125 

 

80 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

119 

 

74 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

19.12.2012 

 

118 

 

74 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

102 

 

62 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

88 

 

0 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

111 

 

76 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

114 

 

80 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

105 

 

74 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

105 

 

75 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

111 

 

78 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

89 

 

65 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

117 

 

73 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

108 

 

73 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

105 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

97 

 

66 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

104 

 

60 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

110 

 

70 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

99 

 

64 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

96 

 

64 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

96 

 

64 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

98 

 

68 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

95 

 

65 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

99 

 

67 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

101 

 

67 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

104 

 

70 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

100 

 

68 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

95 

 

65 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

91 

 

63 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

88 

 

68 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

104 

 

60 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

104 

 

60 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 
 

Котельная 7-1 по ул.Маймаксанская, д.77, корп.2 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 05.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

21 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 10.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 15.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 16.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 30.11.2012 

 

74 

 

56 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 
 

Котельная 8-1 по ул. Корабельная, д.19, стр.1 
 

01.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

65 

 

57 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,4 

 

1,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 10.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 16.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 17.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,4 

 

1,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,0 

 

1,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

62 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

70 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

65 

 

56 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

64 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

10.12.2012 

 

64 

 

58 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

64 

 

58 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

64 

 

58 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

65 

 

59 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

69 

 

58 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

68 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

70 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

75 

 

68 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

75 

 

68 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

76 

 

69 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

76 

 

69 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

75 

 

68 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

72 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

72 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

74 

 

67 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

72 

 

65 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

70 

 

63 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

64 

 

59 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

62 

 

56 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

62 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

60 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

60 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

58 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

62 

 

56 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

62 

 

56 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

60 

 

56 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

60 

 

54 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 9-1 по ул. Маслова, д.17, стр.1 
 

01.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

65 

 

57 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,4 

 

1,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 10.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

12.11.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 16.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 17.11.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,4 

 

1,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,0 

 

1,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

6 

 02.12.2012 

 

67 

 

51 

 

3,0 

 

2,0 

 

7 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 04.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 05.12.2012 

 

60 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

10 

 06.12.2012 

 

62 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 07.12.2012 

 

62 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 08.12.2012 

 

68 

 

51 

 

3,0 

 

2,0 

 

9 

 09.12.2012 

 

69 

 

51 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 10.12.2012 

 

62 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 11.12.2012 

 

62 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 12.12.2012 

 

61 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

10 

 13.12.2012 

 

58 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

10 

 14.12.2012 

 

67 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

8 

 15.12.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

2,0 

 

9 

 16.12.2012 

 

74 

 

56 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 17.12.2012 

 

71 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

13 

 18.12.2012 

 

73 

 

54 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 19.12.2012 

 

72 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 20.12.2012 

 

74 

 

55 

 

3,0 

 

2,0 

 

10 

 21.12.2012 

 

86 

 

63 

 

4,0 

 

3,0 

 

11 

 22.12.2012 

 

85 

 

60 

 

3,0 

 

2,0 

 

9 

 23.12.2012 

 

83 

 

60 

 

3,0 

 

2,0 

 

9 

 24.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

9 

 25.12.2012 

 

77 

 

57 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 26.12.2012 

 

75 

 

55 

 

3,0 

 

2,0 

 

13 

 27.12.2012 

 

76 

 

57 

 

3,0 

 

2,0 

 

16 

 28.12.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

2,0 

 

32 

 29.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

17 

 30.12.2012 

 

60 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 31.12.2012 

 

60 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

01.01.2013 

 

65 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 02.01.2013 

 

60 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

12 

 03.01.2013 

 

60 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

12 

 04.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 05.01.2013 

 

56 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

14 

 06.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

14 

 07.01.2013 

 

58 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

13 

 08.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

12 

 09.01.2013 

 

59 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

11 

 10.01.2013 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

12 

 11.01.2013 

 

64 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 12.01.2013 

 

60 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 13.01.2013 

 

54 

 

44 

 

3,0 

 

2,0 

 

19 

 14.01.2013 

 

58 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 15.01.2013 

 

61 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 16.01.2013 

 

65 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 
 

Котельная 10-1 по ул. Маслова, д.1 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 05.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

17 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

21 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 10.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 15.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 16.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

15 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

20 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

19 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

12 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

16 

 28.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

04.12.2012 

 

56 

 

51 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

59 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

58 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

56 

 

51 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

62 

 

57 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

60 

 

55 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

60 

 

55 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

64 

 

59 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

63 

 

58 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

64 

 

59 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

65 

 

60 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

66 

 

61 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

63 

 

58 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

62 

 

57 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

62 

 

57 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

61 

 

56 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

62 

 

57 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

54 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

55 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

58 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

57 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

57 

 

51 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

62 

 

57 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 11-2 по ул. Льва Толстого, д.30, корп. 1, стр.1 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

06.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

49 

 

44 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

51 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

47 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

47 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

54 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

79 

 

73 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

71 

 

54 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

60 

 

55 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

55 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

70 

 

65 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

67 

 

51 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

67 

 

51 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

55 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

58 

 

48 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

71 

 

51 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

74 

 

56 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

75 

 

70 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

69 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

61 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

83 

 

75 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

88 

 

78 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

86 

 

64 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

89 

 

79 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

67 

 

60 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

64 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

26.12.2012 

 

73 

 

56 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

73 

 

56 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

73 

 

65 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

67 

 

57 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

66 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

68 

 

63 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

48 

 

45 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

51 

 

45 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

44 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

58 

 

45 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

56 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

60 

 

46 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 11.01.2013 

 

66 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

56 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

44 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

55 

 

50 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

68 

 

63 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 
 

Котельная 12-2 по ул. Чупрова, д.10,стр.1 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

49 

 

44 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

51 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

47 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

47 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

28.11.2012 

 

54 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

80 

 

60 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 02.12.2012 

 

69 

 

52 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 03.12.2012 

 

72 

 

53 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 08.12.2012 

 

69 

 

52 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 09.12.2012 

 

71 

 

54 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 13.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 18.12.2012 

 

74 

 

56 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

61 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

64 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

67 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

67 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 23.12.2012 

 

85 

 

63 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 24.12.2012 

 

71 

 

54 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 25.12.2012 

 

77 

 

58 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 26.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 27.12.2012 

 

76 

 

57 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 28.12.2012 

 

80 

 

60 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 29.12.2012 

 

66 

 

50 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 30.12.2012 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 31.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 01.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 03.01.2013 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 05.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 06.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 08.01.2013 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 11.01.2013 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 12.01.2013 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 13.01.2013 

 

54 

 

43 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 14.01.2013 

 

54 

 

48 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 15.01.2013 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 16.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

 

Котельная 13-2 по ул. Луганская, д. 14, стр.1 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

63 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 25.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 26.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 27.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 28.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 01.12.2012 

 

82 

 

65 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 02.12.2012 

 

80 

 

65 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 03.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 04.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,2 

 

2,0 

 

9 

 05.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,2 

 

2,0 

 

8 

 06.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,0 

 

10 

 07.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 08.12.2012 

 

63 

 

55 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 09.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

3 

 10.12.2012 

 

70 

 

55 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 11.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 12.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 13.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 14.12.2012 

 

75 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 15.12.2012 

 

75 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 16.12.2012 

 

77 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 17.12.2012 

 

80 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 18.12.2012 

 

80 

 

65 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 19.12.2012 

 

80 

 

65 

 

5,2 

 

2,2 

 

7 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

20.12.2012 

 

80 

 

65 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 21.12.2012 

 

93 

 

71 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 22.12.2012 

 

90 

 

70 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 23.12.2012 

 

90 

 

72 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 25.12.2012 

 

77 

 

63 

 

5,8 

 

2,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

75 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 27.12.2012 

 

75 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 28.12.2012 

 

75 

 

63 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 29.12.2012 

 

73 

 

53 

 

5,2 

 

2,5 

 

0 

 30.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 31.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 01.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 02.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 03.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

1 

 04.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

2 

 06.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 07.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

-7 

 08.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 09.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 10.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 11.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 12.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 13.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 14.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 15.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 16.01.2013 

 

70 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 
 

Котельная 14-2 по ул. Петра Стрелкова, д.11, стр.1 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 
 

Котельная 15-2 по ул. Моряка, д. 10, корп.3, стр.1 
 

01.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 02.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 03.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 04.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 06.11.2012 

 

51 

 

45 

 

5,7 

 

3,3 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

47 

 

5,7 

 

3,4 

 

0 

 08.11.2012 

 

63 

 

56 

 

4,3 

 

3,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

63 

 

56 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 10.11.2012 

 

63 

 

58 

 

6,2 

 

3,4 

 

0 

 11.11.2012 

 

64 

 

53 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 12.11.2012 

 

64 

 

57 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 13.11.2012 

 

63 

 

56 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 14.11.2012 

 

62 

 

53 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 15.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 18.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 20.11.2012 

 

64 

 

57 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 21.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 22.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 23.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 24.11.2012 

 

63 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 25.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 26.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 27.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,4 

 

3,3 

 

0 

 28.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 01.12.2012 

 

73 

 

63 

 

4,5 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

69 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

61 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 04.12.2012 

 

66 

 

59 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 05.12.2012 

 

61 

 

54 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 06.12.2012 

 

61 

 

56 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

62 

 

55 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

56 

 

4,3 

 

3,2 

 

0 

 09.12.2012 

 

72 

 

62 

 

4,5 

 

2,7 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

11.12.2012 

 

60 

 

53 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 12.12.2012 

 

62 

 

54 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 13.12.2012 

 

69 

 

58 

 

4,5 

 

2,7 

 

0 

 14.12.2012 

 

68 

 

53 

 

4,0 

 

3,5 

 

0 

 15.12.2012 

 

73 

 

65 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 16.12.2012 

 

78 

 

67 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 17.12.2012 

 

77 

 

69 

 

4,5 

 

3,9 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

68 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 20.12.2012 

 

87 

 

73 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 21.12.2012 

 

85 

 

74 

 

4,5 

 

3,1 

 

0 

 22.12.2012 

 

87 

 

74 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

81 

 

68 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

63 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

66 

 

4,7 

 

3,4 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

69 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

73 

 

65 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 28.12.2012 

 

82 

 

67 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 29.12.2012 

 

65 

 

57 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

55 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

59 

 

51 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

58 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

64 

 

56 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 03.01.2013 

 

58 

 

52 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

54 

 

48 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 05.01.2013 

 

56 

 

51 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 06.01.2013 

 

63 

 

54 

 

4,5 

 

3,4 

 

0 

 07.01.2013 

 

62 

 

56 

 

4,3 

 

3,2 

 

0 

 08.01.2013 

 

62 

 

53 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 09.01.2013 

 

61 

 

54 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 10.01.2013 

 

66 

 

56 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

65 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

61 

 

53 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

57 

 

52 

 

4,1 

 

3,2 

 

0 

 14.01.2013 

 

59 

 

59 

 

4,5 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

63 

 

55 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

58 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 
 

Котельная 16-3 по ул. Дрейера, д. 1, корп.4, стр. 2 
 

01.11.2012 

 

53 

 

49 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

53 

 

49 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

48 

 

38 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

13.11.2012 

 

52 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

47 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

54 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

62 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

78 

 

58 

 

6,1 

 

3,7 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,1 

 

3,6 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,1 

 

3,7 

 

0 

 04.12.2012 

 

66 

 

50 

 

5,9 

 

3,6 

 

0 

 05.12.2012 

 

70 

 

52 

 

5,9 

 

3,6 

 

0 

 06.12.2012 

 

69 

 

53 

 

5,9 

 

3,6 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

50 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 08.12.2012 

 

73 

 

53 

 

6,0 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

53 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 11.12.2012 

 

69 

 

53 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 12.12.2012 

 

70 

 

55 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 13.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,1 

 

3,1 

 

0 

 14.12.2012 

 

69 

 

53 

 

5,6 

 

3,1 

 

0 

 15.12.2012 

 

71 

 

56 

 

5,6 

 

3,6 

 

0 

 16.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,6 

 

3,6 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

58 

 

5,6 

 

3,6 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

55 

 

5,0 

 

3,6 

 

0 

 19.12.2012 

 

74 

 

59 

 

5,8 

 

3,6 

 

0 

 20.12.2012 

 

83 

 

60 

 

5,3 

 

3,6 

 

0 

 21.12.2012 

 

86 

 

63 

 

5,3 

 

3,6 

 

0 

 22.12.2012 

 

86 

 

64 

 

5,3 

 

3,6 

 

0 

 23.12.2012 

 

87 

 

62 

 

5,3 

 

3,6 

 

0 

 24.12.2012 

 

74 

 

54 

 

5,4 

 

3,6 

 

0 

 25.12.2012 

 

76 

 

55 

 

5,3 

 

3,6 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

56 

 

5,2 

 

3,6 

 

9 

 27.12.2012 

 

75 

 

60 

 

5,2 

 

3,6 

 

9 

 28.12.2012 

 

77 

 

53 

 

5,2 

 

3,6 

 

9 

 29.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,2 

 

3,6 

 

10 

 30.12.2012 

 

70 

 

52 

 

5,5 

 

3,8 

 

14 

 31.12.2012 

 

68 

 

51 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 01.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

11 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

02.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,6 

 

3,6 

 

9 

 03.01.2013 

 

68 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 04.01.2013 

 

72 

 

52 

 

5,6 

 

3,8 

 

11 

 05.01.2013 

 

63 

 

55 

 

5,6 

 

3,8 

 

11 

 06.01.2013 

 

68 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

10 

 07.01.2013 

 

68 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 08.01.2013 

 

69 

 

51 

 

5,6 

 

3,8 

 

10 

 09.01.2013 

 

69 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 10.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 11.01.2013 

 

66 

 

54 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 12.01.2013 

 

69 

 

50 

 

5,2 

 

3,8 

 

9 

 13.01.2013 

 

69 

 

55 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 14.01.2013 

 

70 

 

54 

 

5,6 

 

3,8 

 

9 

 15.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

11 

 16.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,6 

 

3,8 

 

11 

 
 

Котельная 17-3 по ул. Кочуринская, 23, стр.1 
 

01.11.2012 

 

53 

 

49 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

53 

 

49 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

48 

 

38 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

46 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

52 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

47 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

54 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

62 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

80 

 

60 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

05.12.2012 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

76 

 

57 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

58 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

61 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

64 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

67 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

67 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

85 

 

63 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

67 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

57 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

78 

 

60 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

70 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

65 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

71 

 

54 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

45 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

54 

 

43 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

47 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

49 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

51 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

55 

 

49 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

71 

 

54 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 
 

Котельная 18-3 по ул. Лесозоводская, д.25 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 03.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

07.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,5 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

48 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

55 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 12.11.2012 

 

59 

 

47 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

49 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 14.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

62 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

67 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

60 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 02.12.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 03.12.2012 

 

63 

 

52 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 04.12.2012 

 

60 

 

49 

 

5,0 

 

1,0 

 

4 

 05.12.2012 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 07.12.2012 

 

71 

 

58 

 

5,0 

 

1,5 

 

0 

 08.12.2012 

 

74 

 

59 

 

5,0 

 

1,2 

 

1 

 09.12.2012 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 10.12.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

64 

 

53 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 12.12.2012 

 

74 

 

59 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 13.12.2012 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

5 

 14.12.2012 

 

72 

 

53 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 15.12.2012 

 

72 

 

60 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 16.12.2012 

 

77 

 

60 

 

5,0 

 

1,0 

 

4 

 17.12.2012 

 

78 

 

62 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 18.12.2012 

 

73 

 

57 

 

4,8 

 

1,0 

 

2 

 19.12.2012 

 

81 

 

64 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 20.12.2012 

 

86 

 

67 

 

5,0 

 

1,0 

 

5 

 21.12.2012 

 

88 

 

70 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 22.12.2012 

 

86 

 

66 

 

5,0 

 

1,2 

 

2 

 23.12.2012 

 

83 

 

62 

 

5,0 

 

1,3 

 

4 

 24.12.2012 

 

74 

 

61 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 25.12.2012 

 

76 

 

58 

 

5,0 

 

1,2 

 

2 

 26.12.2012 

 

74 

 

58 

 

5,0 

 

1,3 

 

1 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

27.12.2012 

 

75 

 

61 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 28.12.2012 

 

78 

 

61 

 

5,0 

 

1,2 

 

4 

 29.12.2012 

 

70 

 

57 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 30.12.2012 

 

72 

 

53 

 

5,0 

 

1,5 

 

4 

 31.12.2012 

 

71 

 

57 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 01.01.2013 

 

70 

 

59 

 

5,0 

 

1,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

1,2 

 

1 

 03.01.2013 

 

70 

 

64 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 04.01.2013 

 

70 

 

59 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 05.01.2013 

 

69 

 

57 

 

5,0 

 

1,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 07.01.2013 

 

70 

 

58 

 

4,5 

 

1,2 

 

3 

 08.01.2013 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

4 

 09.01.2013 

 

69 

 

57 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 10.01.2013 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 11.01.2013 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 12.01.2013 

 

69 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 13.01.2013 

 

68 

 

57 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 14.01.2013 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 15.01.2013 

 

70 

 

56 

 

5,0 

 

1,0 

 

7 

 16.01.2013 

 

70 

 

59 

 

5,0 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 19-3 по ул. Лесозаводская, д.8, стр. 3 
 

01.12.2012 

 

79 

 

62 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,9 

 

2,9 

 

0 

 04.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

73 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

77 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

76 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

76 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

85 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

86 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

86 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

84 

 

65 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

72 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

75 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

75 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

61 

 

5,1 

 

3,1 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

29.12.2012 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

68 

 

55 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

68 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 20-3 по ул. Адмирала Макарова, д 33, стр.1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 04.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

49 

 

45 

 

4,0 

 

4,5 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

47 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

47 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

47 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

47 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 21.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

44 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

42 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

49 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 27.11.2012 

 

50 

 

46 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

59 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

65 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

01.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

62 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 03.12.2012 

 

68 

 

60 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

56 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

53 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

54 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

57 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

59 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

60 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

57 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

53 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

53 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

57 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 15.12.2012 

 

78 

 

65 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 16.12.2012 

 

75 

 

69 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 17.12.2012 

 

78 

 

59 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

64 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 19.12.2012 

 

81 

 

65 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 20.12.2012 

 

76 

 

65 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

70 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

70 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 23.12.2012 

 

65 

 

57 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 24.12.2012 

 

72 

 

62 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

64 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

68 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 27.12.2012 

 

76 

 

62 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 28.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 29.12.2012 

 

61 

 

55 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

55 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

52 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

57 

 

52 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 03.01.2013 

 

54 

 

50 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

48 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 05.01.2013 

 

54 

 

48 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 06.01.2013 

 

57 

 

51 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

54 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

56 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

52 

 

6,0 

 

5,5 

 

0 

 10.01.2013 

 

57 

 

50 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 11.01.2013 

 

57 

 

50 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 12.01.2013 

 

57 

 

52 

 

5,0 

 

4,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

50 

 

6,0 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

54 

 

50 

 

6,0 

 

4,5 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

49 

 

6,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

52 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 
 

Котельная 21-3 по ул. Аллейная, д. 20, стр.2 
 

01.11.2012 

 

52 

 

48 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

48 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

03.11.2012 

 

50 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

49 

 

47 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

39 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

45 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

44 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

43 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

43 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

40 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

41 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

46 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

54 

 

48 

 

5,9 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

65 

 

57 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

74 

 

64 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

79 

 

69 

 

5,2 

 

3,2 

 

0 

 02.12.2012 

 

66 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

62 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

58 

 

52 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

62 

 

57 

 

5,9 

 

4,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

64 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

62 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

64 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

75 

 

65 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

75 

 

65 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

78 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

75 

 

68 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

76 

 

66 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

78 

 

68 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

78 

 

68 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

80 

 

70 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

23.12.2012 

 

72 

 

64 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

68 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

72 

 

61 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

68 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

72 

 

63 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

68 

 

60 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

59 

 

51 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

58 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

58 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

72 

 

62 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

57 

 

52 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

49 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

49 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

49 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

54 

 

49 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

58 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

52 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

57 

 

52 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

62 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

52 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

54 

 

48 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

52 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

50 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

72 

 

62 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 22-3 по ул. Адмирала Макарова, д 2, корп.4, стр.1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

49 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 11.11.2012 

 

56 

 

52 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

52 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

44 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 21.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 23.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

38 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

49 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

3,3 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

73 

 

65 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

54 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

47 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

50 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

67 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

52 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

56 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

61 

 

54 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

48 

 

3,5 

 

3,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

75 

 

68 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

61 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

64 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 21.12.2012 

 

84 

 

70 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

67 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

91 

 

67 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

77 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

75 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

67 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

78 

 

69 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

75 

 

65 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

61 

 

51 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

53 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

71 

 

54 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

57 

 

49 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

48 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 05.01.2013 

 

56 

 

50 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 06.01.2013 

 

55 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

52 

 

47 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 10.01.2013 

 

52 

 

47 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

49 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.01.2013 

 

57 

 

45 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

14.01.2013 

 

49 

 

49 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 16.01.2013 

 

71 

 

54 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 
 

Котельная 23-3 по ул. Лермонтова, д.2, стр.2 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 03.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 07.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,5 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

48 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

55 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 12.11.2012 

 

59 

 

47 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

49 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 14.11.2012 

 

54 

 

55 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

48 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

47 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

41 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

43 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

52 

 

43 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

48 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

53 

 

44 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 23.11.2012 

 

61 

 

42 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

40 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

73 

 

57 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 29.11.2012 

 

74 

 

69 

 

2,1 

 

1,9 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

47 

 

2,1 

 

1,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

65 

 

58 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 02.12.2012 

 

64 

 

56 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 03.12.2012 

 

63 

 

56 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 04.12.2012 

 

67 

 

61 

 

6,1 

 

3,2 

 

0 

 05.12.2012 

 

67 

 

61 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 06.12.2012 

 

67 

 

60 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

57 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

58 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 09.12.2012 

 

66 

 

58 

 

6,2 

 

3,4 

 

0 

 10.12.2012 

 

67 

 

59 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 11.12.2012 

 

66 

 

59 

 

6,2 

 

3,4 

 

0 

 12.12.2012 

 

65 

 

58 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 13.12.2012 

 

64 

 

58 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 15.12.2012 

 

69 

 

60 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

61 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

17.12.2012 

 

71 

 

63 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 18.12.2012 

 

56 

 

47 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 19.12.2012 

 

74 

 

64 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 20.12.2012 

 

73 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 21.12.2012 

 

74 

 

63 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 22.12.2012 

 

72 

 

65 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 23.12.2012 

 

74 

 

64 

 

6,2 

 

3,3 

 

0 

 24.12.2012 

 

70 

 

61 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 25.12.2012 

 

72 

 

63 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 26.12.2012 

 

71 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 27.12.2012 

 

74 

 

64 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 28.12.2012 

 

72 

 

64 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 29.12.2012 

 

64 

 

54 

 

5,6 

 

3,3 

 

0 

 30.12.2012 

 

69 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 31.12.2012 

 

70 

 

61 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 01.01.2013 

 

70 

 

63 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 02.01.2013 

 

70 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 03.01.2013 

 

69 

 

61 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 04.01.2013 

 

70 

 

63 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 05.01.2013 

 

70 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 06.01.2013 

 

65 

 

57 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 07.01.2013 

 

67 

 

60 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 08.01.2013 

 

69 

 

61 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 09.01.2013 

 

68 

 

61 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 10.01.2013 

 

70 

 

62 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 11.01.2013 

 

66 

 

60 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 12.01.2013 

 

69 

 

61 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 13.01.2013 

 

67 

 

60 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 14.01.2013 

 

68 

 

60 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 15.01.2013 

 

68 

 

60 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 16.01.2013 

 

70 

 

63 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 
 

Котельная 25-4 по ул. Речников, дом 1. 
 

01.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 02.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 04.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 05.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 06.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

6 

 07.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

11 

 08.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 09.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 11.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 12.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 15.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 16.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 17.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

19.11.2012 

 

63 

 

52 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 20.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 21.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 22.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

10 

 23.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 24.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

14 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,2 

 

4 

 26.11.2012 

 

63 

 

54 

 

5,0 

 

2,2 

 

5 

 27.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 28.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 29.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 30.11.2012 

 

75 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 01.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,7 

 

0,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

56 

 

5,8 

 

0,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

68 

 

55 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

70 

 

56 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

48 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

64 

 

52 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

58 

 

48 

 

5,8 

 

0,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 09.12.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 10.12.2012 

 

64 

 

51 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

64 

 

51 

 

5,5 

 

0,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

62 

 

48 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

49 

 

5,5 

 

0,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

72 

 

51 

 

5,5 

 

0,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

81 

 

64 

 

5,5 

 

0,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

77 

 

58 

 

5,5 

 

0,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

77 

 

62 

 

5,4 

 

0,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

73 

 

59 

 

5,1 

 

1,3 

 

18 

 19.12.2012 

 

80 

 

63 

 

5,3 

 

1,5 

 

11 

 20.12.2012 

 

80 

 

62 

 

5,3 

 

1,5 

 

11 

 21.12.2012 

 

89 

 

67 

 

4,5 

 

0,7 

 

11 

 22.12.2012 

 

88 

 

68 

 

5,6 

 

0,0 

 

65 

 23.12.2012 

 

86 

 

67 

 

5,6 

 

0,0 

 

60 

 24.12.2012 

 

74 

 

59 

 

6,0 

 

0,0 

 

79 

 25.12.2012 

 

78 

 

61 

 

5,2 

 

0,0 

 

14 

 26.12.2012 

 

80 

 

62 

 

5,0 

 

1,3 

 

31 

 27.12.2012 

 

68 

 

55 

 

5,6 

 

0,0 

 

26 

 28.12.2012 

 

76 

 

60 

 

6,0 

 

0,0 

 

56 

 29.12.2012 

 

67 

 

53 

 

5,6 

 

0,0 

 

15 

 30.12.2012 

 

60 

 

48 

 

5,0 

 

0,0 

 

40 

 31.12.2012 

 

58 

 

47 

 

5,6 

 

0,0 

 

40 

 01.01.2013 

 

72 

 

56 

 

5,5 

 

0,0 

 

45 

 02.01.2013 

 

63 

 

44 

 

5,3 

 

0,0 

 

36 

 03.01.2013 

 

56 

 

46 

 

5,5 

 

0,0 

 

40 

 04.01.2013 

 

56 

 

46 

 

5,5 

 

0,0 

 

36 

 05.01.2013 

 

57 

 

46 

 

6,0 

 

0,0 

 

71 

 06.01.2013 

 

57 

 

46 

 

6,0 

 

0,0 

 

24 

 07.01.2013 

 

54 

 

44 

 

5,5 

 

0,0 

 

40 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

08.01.2013 

 

57 

 

46 

 

5,1 

 

1,9 

 

44 

 09.01.2013 

 

56 

 

46 

 

6,0 

 

0,0 

 

72 

 10.01.2013 

 

54 

 

43 

 

5,6 

 

0,0 

 

60 

 11.01.2013 

 

64 

 

48 

 

5,5 

 

0,0 

 

5 

 12.01.2013 

 

64 

 

52 

 

5,5 

 

0,0 

 

47 

 13.01.2013 

 

56 

 

44 

 

6,0 

 

0,0 

 

80 

 14.01.2013 

 

54 

 

48 

 

5,6 

 

0,0 

 

5 

 15.01.2013 

 

56 

 

44 

 

5,5 

 

0,0 

 

21 

 16.01.2013 

 

72 

 

56 

 

5,5 

 

0,0 

 

45 

 
 

Котельная 24-3 по ул. Лермонтова, д.23, стр.24 
 

01.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

49 

 

44 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

51 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

47 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

48 

 

42 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

54 

 

48 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

68 

 

60 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

62 

 

2,5 

 

1,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

11.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

50 

 

45 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 
 

Котельная 26-4 по ул. Речников, 32, корп.1, стр. 1 
 

01.11.2012 

 

53 

 

44 

 

5,8 

 

0,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

48 

 

40 

 

5,8 

 

0,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

48 

 

40 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

47 

 

41 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

40 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 08.11.2012 

 

51 

 

43 

 

5,4 

 

1,2 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,4 

 

1,2 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 11.11.2012 

 

57 

 

46 

 

5,3 

 

1,5 

 

0 

 12.11.2012 

 

51 

 

42 

 

5,4 

 

0,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

13.11.2012 

 

49 

 

42 

 

5,8 

 

0,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

1,5 

 

0 

 15.11.2012 

 

48 

 

41 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

42 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

43 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

44 

 

5,1 

 

1,3 

 

0 

 19.11.2012 

 

54 

 

46 

 

5,1 

 

1,2 

 

0 

 20.11.2012 

 

52 

 

44 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

53 

 

45 

 

5,6 

 

0,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

41 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

53 

 

43 

 

5,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

47 

 

41 

 

5,2 

 

2,2 

 

0 

 25.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,2 

 

2,1 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

2,1 

 

0 

 27.11.2012 

 

48 

 

41 

 

6,0 

 

2,1 

 

0 

 28.11.2012 

 

68 

 

53 

 

5,1 

 

1,3 

 

0 

 29.11.2012 

 

72 

 

57 

 

5,0 

 

1,2 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

54 

 

6,0 

 

0,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

71 

 

65 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

71 

 

65 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

63 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

62 

 

56 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

60 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

63 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

70 

 

64 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

57 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

66 

 

58 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

68 

 

57 

 

2,3 

 

1,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

70 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

80 

 

72 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

80 

 

71 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

76 

 

70 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

82 

 

76 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

85 

 

72 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

85 

 

72 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

90 

 

75 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

86 

 

74 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

62 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

62 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

70 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

76 

 

68 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

68 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

60 

 

53 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

72 

 

64 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

02.01.2013 

 

60 

 

49 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

49 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

55 

 

49 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

58 

 

52 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

54 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

58 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

55 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

50 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

55 

 

58 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

60 

 

54 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

72 

 

64 

 

3,0 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 27-4 по ул. Пограничная, д.13, корп.1 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

05.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

78 

 

59 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

59 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

77 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

85 

 

63 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

67 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

67 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

86 

 

64 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

58 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

78 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

57 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 28-4 по ул. Клепача, 13, корп. 1 
 

01.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 02.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 03.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 04.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 05.11.2012 

 

50 

 

41 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 06.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

07.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 08.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 09.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 10.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 11.11.2012 

 

54 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 12.11.2012 

 

58 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 13.11.2012 

 

55 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 14.11.2012 

 

52 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 15.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 16.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 17.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 18.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 19.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 20.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 21.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 22.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 23.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 24.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 25.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 26.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 27.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 29.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 30.11.2012 

 

70 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

н/д 

 01.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 02.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 03.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 04.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 05.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 06.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 07.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 08.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 09.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 10.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 11.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 12.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 13.12.2012 

 

65 

 

52 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 14.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 15.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 16.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 17.12.2012 

 

73 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 18.12.2012 

 

73 

 

56 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 19.12.2012 

 

73 

 

59 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 20.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 21.12.2012 

 

74 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 22.12.2012 

 

75 

 

56 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 23.12.2012 

 

65 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 24.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 25.12.2012 

 

74 

 

57 

 

4,0 

 

2,8 

 

н/д 

 26.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

61 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

27.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

39 

 28.12.2012 

 

70 

 

58 

 

4,0 

 

2,8 

 

42 

 29.12.2012 

 

60 

 

45 

 

4,0 

 

2,8 

 

56 

 30.12.2012 

 

54 

 

42 

 

4,0 

 

2,8 

 

140 

 31.12.2012 

 

65 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

56 

 01.01.2013 

 

72 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

42 

 02.01.2013 

 

67 

 

52 

 

4,7 

 

4,2 

 

35 

 03.01.2013 

 

65 

 

50 

 

5,0 

 

4,5 

 

43 

 04.01.2013 

 

65 

 

50 

 

4,8 

 

4,3 

 

43 

 05.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

42 

 06.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

36 

 07.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

44 

 08.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

44 

 09.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

37 

 10.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

37 

 11.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

43 

 12.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

43 

 13.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

52 

 14.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

43 

 15.01.2013 

 

69 

 

52 

 

4,0 

 

2,8 

 

42 

 16.01.2013 

 

72 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

42 

 
 

Котельная 29-4 по Промузел "Зеленоборский", стр. 19 
 

01.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

55 

 

45 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

58 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

55 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

29.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

73 

 

58 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

56 

 

4,2 

 

2,3 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 04.12.2012 

 

70 

 

57 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 05.12.2012 

 

62 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 06.12.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 08.12.2012 

 

67 

 

54 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 09.12.2012 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 10.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 11.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 12.12.2012 

 

68 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 13.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 14.12.2012 

 

69 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 16.12.2012 

 

72 

 

57 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 17.12.2012 

 

72 

 

58 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

57 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 19.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 20.12.2012 

 

80 

 

61 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 21.12.2012 

 

85 

 

67 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 22.12.2012 

 

82 

 

64 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 23.12.2012 

 

80 

 

62 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 24.12.2012 

 

75 

 

58 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 26.12.2012 

 

73 

 

64 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 27.12.2012 

 

75 

 

60 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 28.12.2012 

 

73 

 

59 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 29.12.2012 

 

67 

 

54 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 30.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 31.12.2012 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 01.01.2013 

 

69 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 02.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 03.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 04.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 05.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 06.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 07.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 08.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 09.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 10.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 11.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 12.01.2013 

 

67 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 13.01.2013 

 

65 

 

57 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 14.01.2013 

 

67 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 15.01.2013 

 

69 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 16.01.2013 

 

69 

 

56 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 
 

Котельная 30-4 по ул. Дорожников, д.4, стр1 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

01.11.2012 

 

52 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

49 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

48 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 09.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 11.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 12.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 15.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 16.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 17.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 19.11.2012 

 

63 

 

52 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 20.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 21.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 22.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

10 

 23.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 24.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

14 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,2 

 

4 

 26.11.2012 

 

63 

 

54 

 

5,0 

 

2,2 

 

5 

 27.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 28.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 29.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 30.11.2012 

 

75 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 01.12.2012 

 

74 

 

61 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

65 

 

53 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

65 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

69 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

57 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

57 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

68 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

64 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

66 

 

61 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

68 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

73 

 

59 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

76 

 

56 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

60 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

75 

 

56 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

80 

 

58 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

82 

 

59 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

21.12.2012 

 

80 

 

63 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

81 

 

63 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

79 

 

60 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

76 

 

58 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

75 

 

55 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

75 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

71 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

67 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

67 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

58 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

57 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

71 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

63 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

57 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

57 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

57 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

56 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

59 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

47 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

63 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

62 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

57 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

62 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

64 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

58 

 

46 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

71 

 

54 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 31-4 по ул. Лахтинское шоссе, д.20, стр.1 (верхний городок) 
 

01.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

55 

 

45 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

62 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

23.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

67 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

60 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

72 

 

56 

 

4,0 

 

1,4 

 

2 

 02.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

1,2 

 

3 

 04.12.2012 

 

64 

 

50 

 

4,2 

 

1,4 

 

10 

 05.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,2 

 

1,4 

 

20 

 06.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,2 

 

1,4 

 

23 

 07.12.2012 

 

61 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

5 

 08.12.2012 

 

66 

 

53 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 09.12.2012 

 

68 

 

54 

 

4,2 

 

1,4 

 

5 

 10.12.2012 

 

68 

 

54 

 

4,2 

 

1,4 

 

5 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

1,4 

 

7 

 12.12.2012 

 

62 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 13.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 14.12.2012 

 

70 

 

48 

 

4,0 

 

1,4 

 

7 

 15.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 16.12.2012 

 

76 

 

58 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 17.12.2012 

 

72 

 

55 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 18.12.2012 

 

68 

 

58 

 

4,0 

 

1,4 

 

5 

 19.12.2012 

 

76 

 

57 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 20.12.2012 

 

80 

 

62 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 21.12.2012 

 

74 

 

57 

 

4,0 

 

1,2 

 

5 

 22.12.2012 

 

78 

 

61 

 

4,0 

 

1,2 

 

3 

 23.12.2012 

 

76 

 

58 

 

4,0 

 

1,2 

 

2 

 24.12.2012 

 

74 

 

55 

 

4,2 

 

1,4 

 

8 

 25.12.2012 

 

72 

 

56 

 

4,2 

 

1,4 

 

9 

 26.12.2012 

 

72 

 

55 

 

4,2 

 

1,4 

 

8 

 27.12.2012 

 

76 

 

57 

 

4,0 

 

1,2 

 

7 

 28.12.2012 

 

76 

 

58 

 

4,0 

 

1,2 

 

15 

 29.12.2012 

 

62 

 

50 

 

4,2 

 

1,4 

 

14 

 30.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

1,2 

 

16 

 31.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

1,2 

 

14 

 01.01.2013 

 

66 

 

50 

 

4,2 

 

1,4 

 

10 

 02.01.2013 

 

58 

 

46 

 

4,0 

 

1,4 

 

7 

 03.01.2013 

 

57 

 

45 

 

4,2 

 

1,4 

 

8 

 04.01.2013 

 

56 

 

45 

 

4,2 

 

1,4 

 

6 

 05.01.2013 

 

58 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

8 

 06.01.2013 

 

57 

 

46 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 07.01.2013 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

1,2 

 

5 

 08.01.2013 

 

62 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

11 

 09.01.2013 

 

61 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

7 

 10.01.2013 

 

61 

 

48 

 

4,2 

 

1,4 

 

6 

 11.01.2013 

 

62 

 

51 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

12.01.2013 

 

57 

 

47 

 

4,2 

 

1,4 

 

5 

 13.01.2013 

 

56 

 

46 

 

4,2 

 

1,4 

 

8 

 14.01.2013 

 

56 

 

51 

 

4,2 

 

1,4 

 

4 

 15.01.2013 

 

61 

 

50 

 

4,2 

 

1,4 

 

6 

 16.01.2013 

 

66 

 

50 

 

4,2 

 

1,4 

 

10 

 
 

Котельная 32-4 по ул. Лахтинское шоссе, д.1 (нижний городок) 
 

01.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

55 

 

45 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

60 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

62 

 

50 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

64 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

62 

 

52 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

67 

 

54 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

60 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

55 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

65 

 

58 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

65 

 

52 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

65 

 

52 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

63 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

15.12.2012 

 

69 

 

57 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

69 

 

56 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

68 

 

57 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

72 

 

60 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

67 

 

50 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

75 

 

65 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

64 

 

52 

 

4,2 

 

2,7 

 

0 

 25.12.2012 

 

71 

 

61 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

65 

 

57 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

63 

 

54 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

65 

 

50 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

67 

 

58 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

63 

 

55 

 

4,2 

 

2,2 

 

0 

 08.01.2013 

 

63 

 

55 

 

4,2 

 

2,2 

 

0 

 09.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

66 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

54 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

65 

 

56 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

65 

 

54 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 
 

Котельная 33-4 по ул. Таёжная, д. 19, стр1 
 

01.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

41 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

54 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

58 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

55 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

45 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

17.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

43 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

42 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

50 

 

46 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

44 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

69 

 

52 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

70 

 

53 

 

6,0 

 

4,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

76 

 

64 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

64 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

64 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

60 

 

55 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

58 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

61 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

64 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

50 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

49 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

68 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

59 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

58 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

80 

 

72 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

78 

 

66 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

80 

 

72 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

84 

 

60 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

84 

 

60 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

84 

 

74 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

80 

 

70 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

63 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

78 

 

66 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

78 

 

66 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

66 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

62 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

62 

 

56 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

60 

 

55 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

45 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

58 

 

50 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

58 

 

48 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

44 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

06.01.2013 

 

57 

 

44 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

60 

 

46 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

60 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

55 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

52 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

48 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

55 

 

54 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

50 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

60 

 

55 

 

3,5 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная 34-4 по ул. Центральная, д.2, стр.1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 04.11.2012 

 

48 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

47 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

47 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 09.11.2012 

 

50 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 12.11.2012 

 

58 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

49 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

43 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

44 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

44 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

47 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

42 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

42 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

44 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 26.11.2012 

 

53 

 

46 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 27.11.2012 

 

56 

 

48 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 28.11.2012 

 

56 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 29.11.2012 

 

62 

 

59 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 30.11.2012 

 

66 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 01.12.2012 

 

63 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 02.12.2012 

 

63 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 03.12.2012 

 

65 

 

56 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 04.12.2012 

 

62 

 

56 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 07.12.2012 

 

62 

 

59 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

62 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

09.12.2012 

 

65 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 11.12.2012 

 

61 

 

53 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 14.12.2012 

 

65 

 

53 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

59 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

59 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 17.12.2012 

 

72 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 18.12.2012 

 

71 

 

63 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 19.12.2012 

 

74 

 

64 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 20.12.2012 

 

74 

 

64 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 21.12.2012 

 

80 

 

68 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 22.12.2012 

 

92 

 

78 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 23.12.2012 

 

72 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 24.12.2012 

 

68 

 

58 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

70 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 27.12.2012 

 

69 

 

59 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 28.12.2012 

 

69 

 

60 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 29.12.2012 

 

56 

 

48 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 30.12.2012 

 

58 

 

50 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 01.01.2013 

 

67 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 02.01.2013 

 

56 

 

48 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 03.01.2013 

 

56 

 

48 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 04.01.2013 

 

49 

 

42 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

53 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 06.01.2013 

 

57 

 

47 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 07.01.2013 

 

56 

 

46 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 08.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 10.01.2013 

 

60 

 

52 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 11.01.2013 

 

66 

 

56 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 12.01.2013 

 

55 

 

45 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 13.01.2013 

 

52 

 

44 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 14.01.2013 

 

52 

 

56 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 15.01.2013 

 

57 

 

47 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 16.01.2013 

 

67 

 

57 

 

3,0 

 

0,2 

 

0 

 
 

Котельная 35-5 по ул. Севстрой, д.3, корп. 1 
 

01.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 02.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 04.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 05.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 06.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

11.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

43 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

51 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

37 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

51 

 

41 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

67 

 

51 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

38 

 

4,8 

 

2,8 

 

76 

 02.12.2012 

 

72 

 

40 

 

4,8 

 

2,9 

 

33 

 03.12.2012 

 

72 

 

42 

 

4,6 

 

2,7 

 

34 

 04.12.2012 

 

70 

 

43 

 

4,8 

 

2,9 

 

34 

 05.12.2012 

 

63 

 

37 

 

4,6 

 

2,8 

 

36 

 06.12.2012 

 

63 

 

40 

 

4,8 

 

2,8 

 

46 

 07.12.2012 

 

66 

 

42 

 

4,8 

 

2,9 

 

35 

 08.12.2012 

 

65 

 

42 

 

4,8 

 

2,8 

 

26 

 09.12.2012 

 

68 

 

44 

 

4,7 

 

2,8 

 

25 

 10.12.2012 

 

66 

 

42 

 

4,8 

 

2,9 

 

29 

 11.12.2012 

 

66 

 

42 

 

4,8 

 

2,9 

 

29 

 12.12.2012 

 

56 

 

42 

 

4,8 

 

2,8 

 

31 

 13.12.2012 

 

66 

 

42 

 

4,8 

 

2,8 

 

29 

 14.12.2012 

 

68 

 

42 

 

4,9 

 

2,9 

 

29 

 15.12.2012 

 

68 

 

41 

 

4,8 

 

2,9 

 

12 

 16.12.2012 

 

73 

 

44 

 

4,8 

 

2,9 

 

10 

 17.12.2012 

 

70 

 

40 

 

4,8 

 

2,8 

 

18 

 18.12.2012 

 

70 

 

40 

 

4,6 

 

2,7 

 

13 

 19.12.2012 

 

65 

 

38 

 

4,7 

 

2,8 

 

29 

 20.12.2012 

 

80 

 

46 

 

4,7 

 

2,8 

 

33 

 21.12.2012 

 

78 

 

50 

 

4,7 

 

2,8 

 

25 

 22.12.2012 

 

80 

 

46 

 

4,7 

 

2,7 

 

48 

 23.12.2012 

 

78 

 

48 

 

4,7 

 

2,7 

 

46 

 24.12.2012 

 

79 

 

48 

 

4,6 

 

2,7 

 

51 

 25.12.2012 

 

74 

 

47 

 

4,6 

 

2,7 

 

41 

 26.12.2012 

 

77 

 

45 

 

4,6 

 

2,7 

 

45 

 27.12.2012 

 

80 

 

50 

 

4,6 

 

2,6 

 

33 

 28.12.2012 

 

80 

 

48 

 

4,7 

 

2,8 

 

34 

 29.12.2012 

 

76 

 

50 

 

4,6 

 

2,8 

 

36 

 30.12.2012 

 

71 

 

43 

 

4,6 

 

2,8 

 

36 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

31.12.2012 

 

74 

 

50 

 

4,8 

 

2,7 

 

34 

 01.01.2013 

 

70 

 

44 

 

4,7 

 

2,8 

 

32 

 02.01.2013 

 

66 

 

45 

 

4,7 

 

2,9 

 

65 

 03.01.2013 

 

64 

 

43 

 

4,7 

 

2,8 

 

71 

 04.01.2013 

 

66 

 

44 

 

4,7 

 

2,8 

 

68 

 05.01.2013 

 

66 

 

44 

 

4,7 

 

2,8 

 

84 

 06.01.2013 

 

68 

 

45 

 

4,7 

 

2,8 

 

106 

 07.01.2013 

 

70 

 

47 

 

4,7 

 

2,8 

 

129 

 08.01.2013 

 

70 

 

47 

 

4,8 

 

2,9 

 

114 

 09.01.2013 

 

69 

 

45 

 

4,8 

 

2,9 

 

16 

 10.01.2013 

 

68 

 

45 

 

4,7 

 

2,8 

 

16 

 11.01.2013 

 

69 

 

45 

 

4,7 

 

2,8 

 

80 

 12.01.2013 

 

66 

 

44 

 

4,8 

 

2,8 

 

141 

 13.01.2013 

 

66 

 

43 

 

4,7 

 

2,8 

 

139 

 14.01.2013 

 

66 

 

45 

 

4,7 

 

2,8 

 

80 

 15.01.2013 

 

68 

 

43 

 

4,7 

 

2,8 

 

143 

 16.01.2013 

 

70 

 

44 

 

4,7 

 

2,8 

 

32 

 
 

Котельная 36-5 по ул. Зеленец, д.57, стр. 3 
 

01.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

43 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

51 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

37 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

51 

 

41 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

67 

 

51 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

75 

 

62 

 

4,4 

 

1,6 

 

0 

 02.12.2012 

 

75 

 

62 

 

4,4 

 

1,6 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

03.12.2012 

 

70 

 

60 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 04.12.2012 

 

68 

 

58 

 

4,2 

 

1,4 

 

0 

 05.12.2012 

 

67 

 

57 

 

4,2 

 

1,4 

 

0 

 06.12.2012 

 

70 

 

60 

 

4,2 

 

1,4 

 

0 

 07.12.2012 

 

67 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 08.12.2012 

 

65 

 

55 

 

3,8 

 

1,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

1,4 

 

0 

 10.12.2012 

 

72 

 

60 

 

4,2 

 

2,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

65 

 

54 

 

4,0 

 

1,6 

 

0 

 12.12.2012 

 

63 

 

53 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 13.12.2012 

 

65 

 

54 

 

4,0 

 

1,4 

 

0 

 14.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,2 

 

1,6 

 

0 

 15.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,2 

 

1,2 

 

0 

 16.12.2012 

 

73 

 

60 

 

4,2 

 

1,2 

 

0 

 17.12.2012 

 

78 

 

62 

 

4,0 

 

1,2 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

61 

 

4,0 

 

1,8 

 

0 

 19.12.2012 

 

74 

 

60 

 

4,2 

 

1,8 

 

0 

 20.12.2012 

 

78 

 

61 

 

4,2 

 

1,4 

 

0 

 21.12.2012 

 

77 

 

63 

 

4,6 

 

1,8 

 

0 

 22.12.2012 

 

80 

 

65 

 

4,0 

 

1,8 

 

0 

 23.12.2012 

 

79 

 

64 

 

4,0 

 

1,6 

 

0 

 24.12.2012 

 

75 

 

60 

 

4,0 

 

1,2 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

57 

 

4,0 

 

1,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,2 

 

1,8 

 

12 

 27.12.2012 

 

67 

 

55 

 

4,0 

 

1,6 

 

13 

 28.12.2012 

 

70 

 

61 

 

3,8 

 

0,8 

 

17 

 29.12.2012 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

1,6 

 

19 

 30.12.2012 

 

66 

 

57 

 

3,2 

 

1,6 

 

12 

 31.12.2012 

 

64 

 

53 

 

4,0 

 

1,8 

 

15 

 01.01.2013 

 

67 

 

55 

 

3,4 

 

1,6 

 

17 

 02.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

1,6 

 

15 

 03.01.2013 

 

66 

 

57 

 

3,6 

 

2,0 

 

15 

 04.01.2013 

 

65 

 

55 

 

3,4 

 

1,8 

 

15 

 05.01.2013 

 

65 

 

55 

 

3,4 

 

1,8 

 

13 

 06.01.2013 

 

65 

 

55 

 

3,4 

 

1,8 

 

13 

 07.01.2013 

 

67 

 

57 

 

3,4 

 

1,6 

 

14 

 08.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

1,8 

 

17 

 09.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,4 

 

2,0 

 

15 

 10.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,1 

 

1,2 

 

15 

 11.01.2013 

 

70 

 

58 

 

3,6 

 

1,8 

 

16 

 12.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,4 

 

1,6 

 

17 

 13.01.2013 

 

62 

 

52 

 

3,4 

 

1,6 

 

18 

 14.01.2013 

 

65 

 

58 

 

3,4 

 

1,8 

 

16 

 15.01.2013 

 

67 

 

55 

 

3,4 

 

1,6 

 

18 

 16.01.2013 

 

67 

 

55 

 

3,4 

 

1,6 

 

17 

 
 

Котельная 37-5 по ул. Пирсовая, 71, корп. 1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

05.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

45 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

48 

 

46 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

50 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

50 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

55 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

53 

 

51 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

55 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

47 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

45 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

45 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

45 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

47 

 

44 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

44 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

52 

 

49 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

65 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

72 

 

64 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

76 

 

66 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

76 

 

71 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

74 

 

68 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

64 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

59 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

55 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

55 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

57 

 

54 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

70 

 

65 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

64 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

64 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

59 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

63 

 

59 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

56 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

67 

 

59 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

65 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

65 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

73 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

72 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

80 

 

75 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

70 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

48 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

86 

 

81 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

82 

 

76 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

68 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

25.12.2012 

 

75 

 

70 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

71 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

74 

 

70 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

72 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

69 

 

64 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

56 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

61 

 

57 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

64 

 

60 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

54 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

55 

 

52 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

52 

 

48 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

52 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

57 

 

53 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

58 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

57 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

61 

 

57 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

57 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

60 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

57 

 

54 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

52 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

55 

 

60 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

52 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

64 

 

60 

 

2,5 

 

0,0 

 

0 

 
 

Котельная 38-5 по ул. Дрейера, д. 13, корп.2 
 

01.11.2012 

 

53 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

49 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 11.11.2012 

 

56 

 

52 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

52 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

44 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 21.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 23.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

38 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

27.11.2012 

 

55 

 

49 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

3,3 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

50 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

52 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

69 

 

52 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

65 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

59 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

79 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

81 

 

61 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

64 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

90 

 

67 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

91 

 

67 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

85 

 

63 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

55 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

72 

 

62 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

67 

 

56 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

70 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

60 

 

52 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

53 

 

45 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

52 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 03.01.2013 

 

56 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

56 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 05.01.2013 

 

56 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

56 

 

44 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

60 

 

50 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

61 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

57 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

49 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

48 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

53 

 

47 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

53 

 

49 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

53 

 

45 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

16.01.2013 

 

53 

 

45 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 39-5 по пр. Северный, д. 24, стр.1 
 

01.11.2012 

 

53 

 

43 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 02.11.2012 

 

53 

 

43 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

40 

 

2,6 

 

2,3 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

2,6 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

41 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

53 

 

43 

 

3,0 

 

2,6 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

48 

 

3,4 

 

3,2 

 

0 

 12.11.2012 

 

55 

 

45 

 

2,8 

 

2,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,0 

 

2,6 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

48 

 

3,0 

 

3,2 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,3 

 

2,9 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

42 

 

3,3 

 

2,9 

 

0 

 20.11.2012 

 

48 

 

42 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 21.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,4 

 

3,1 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

40 

 

3,1 

 

2,7 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

40 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

45 

 

40 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

53 

 

47 

 

2,2 

 

1,9 

 

0 

 26.11.2012 

 

53 

 

47 

 

2,2 

 

1,9 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

46 

 

2,2 

 

1,9 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

62 

 

1,9 

 

0,4 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

61 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

79 

 

65 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 01.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

53 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

56 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

51 

 

2,5 

 

2,2 

 

0 

 05.12.2012 

 

62 

 

50 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 06.12.2012 

 

58 

 

50 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 07.12.2012 

 

62 

 

50 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

58 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

59 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 10.12.2012 

 

70 

 

60 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

62 

 

50 

 

3,5 

 

3,2 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

50 

 

3,6 

 

3,0 

 

0 

 13.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 14.12.2012 

 

68 

 

50 

 

3,2 

 

3,2 

 

0 

 15.12.2012 

 

80 

 

62 

 

3,4 

 

3,2 

 

0 

 16.12.2012 

 

80 

 

62 

 

3,4 

 

3,2 

 

0 

 17.12.2012 

 

80 

 

64 

 

2,9 

 

2,5 

 

0 

 18.12.2012 

 

78 

 

60 

 

3,2 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

19.12.2012 

 

83 

 

68 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 20.12.2012 

 

86 

 

68 

 

3,0 

 

2,7 

 

0 

 21.12.2012 

 

91 

 

73 

 

2,0 

 

0,4 

 

0 

 22.12.2012 

 

89 

 

66 

 

2,0 

 

0,4 

 

0 

 23.12.2012 

 

86 

 

66 

 

2,3 

 

2,1 

 

0 

 24.12.2012 

 

74 

 

62 

 

2,2 

 

1,9 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

59 

 

2,4 

 

2,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

73 

 

62 

 

2,2 

 

1,8 

 

0 

 27.12.2012 

 

76 

 

60 

 

3,4 

 

3,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

78 

 

62 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

62 

 

52 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 30.12.2012 

 

60 

 

50 

 

3,0 

 

2,5 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

50 

 

3,6 

 

3,3 

 

0 

 01.01.2013 

 

71 

 

60 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

60 

 

48 

 

3,1 

 

2,8 

 

0 

 03.01.2013 

 

56 

 

46 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,6 

 

3,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

55 

 

47 

 

3,6 

 

3,2 

 

0 

 06.01.2013 

 

55 

 

45 

 

3,1 

 

2,7 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

50 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

62 

 

52 

 

3,2 

 

2,9 

 

0 

 09.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,6 

 

3,4 

 

0 

 10.01.2013 

 

61 

 

51 

 

3,5 

 

3,2 

 

0 

 11.01.2013 

 

64 

 

50 

 

3,4 

 

3,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

56 

 

48 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

56 

 

50 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

58 

 

48 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

71 

 

60 

 

3,3 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная 40-5 по ул. Кегостровская, д.53, корп.1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

43 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

51 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

21.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

45 

 

37 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

39 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

51 

 

41 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

45 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

73 

 

55 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

67 

 

51 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

79 

 

59 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

68 

 

58 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 02.12.2012 

 

67 

 

55 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 03.12.2012 

 

68 

 

56 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 04.12.2012 

 

64 

 

52 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 05.12.2012 

 

58 

 

48 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 06.12.2012 

 

57 

 

46 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 07.12.2012 

 

63 

 

52 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 08.12.2012 

 

57 

 

52 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 09.12.2012 

 

68 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 10.12.2012 

 

66 

 

55 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 11.12.2012 

 

66 

 

55 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 12.12.2012 

 

68 

 

52 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 13.12.2012 

 

58 

 

48 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 14.12.2012 

 

70 

 

55 

 

5,3 

 

2,2 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 16.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 17.12.2012 

 

72 

 

59 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 18.12.2012 

 

69 

 

55 

 

5,0 

 

2,8 

 

0 

 19.12.2012 

 

70 

 

57 

 

5,0 

 

2,2 

 

0 

 20.12.2012 

 

70 

 

58 

 

5,0 

 

2,3 

 

0 

 21.12.2012 

 

72 

 

60 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 22.12.2012 

 

74 

 

60 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 23.12.2012 

 

70 

 

57 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 24.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

60 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 26.12.2012 

 

71 

 

60 

 

5,0 

 

2,2 

 

0 

 27.12.2012 

 

68 

 

55 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 28.12.2012 

 

71 

 

60 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 29.12.2012 

 

63 

 

53 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 30.12.2012 

 

58 

 

46 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

48 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

56 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

60 

 

60 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 03.01.2013 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 04.01.2013 

 

56 

 

45 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 05.01.2013 

 

60 

 

52 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 06.01.2013 

 

60 

 

52 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

48 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 08.01.2013 

 

59 

 

48 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 09.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

10.01.2013 

 

61 

 

50 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 11.01.2013 

 

58 

 

47 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

48 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

57 

 

45 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 14.01.2013 

 

56 

 

47 

 

5,0 

 

2,4 

 

0 

 15.01.2013 

 

55 

 

46 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

56 

 

5,0 

 

2,5 

 

0 

 
 

Котельная 41-5 по ул. Аэропорт Кегостров, д.38, стр.1 
 

01.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 08.11.2012 

 

48 

 

44 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 09.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 11.11.2012 

 

56 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 15.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 02.12.2012 

 

60 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 03.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 04.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 05.12.2012 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 06.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 07.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 08.12.2012 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 09.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 10.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 11.12.2012 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 12.12.2012 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

13.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 14.12.2012 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 15.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 16.12.2012 

 

66 

 

52 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 17.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 18.12.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 19.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 20.12.2012 

 

72 

 

68 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 21.12.2012 

 

72 

 

68 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 22.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 23.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 24.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 26.12.2012 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 27.12.2012 

 

70 

 

66 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 28.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 29.12.2012 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 30.12.2012 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 31.12.2012 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 01.01.2013 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,6 

 

1,6 

 

0 

 03.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 04.01.2013 

 

56 

 

52 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 05.01.2013 

 

56 

 

52 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 06.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 08.01.2013 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 09.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 10.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 11.01.2013 

 

66 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

56 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 13.01.2013 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 14.01.2013 

 

64 

 

62 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 15.01.2013 

 

58 

 

54 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 16.01.2013 

 

62 

 

58 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

Котельная ООО "Помор" по ул. Доковская, 6, корп.2 
 

01.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

49 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 11.11.2012 

 

56 

 

52 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

52 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

44 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 21.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 23.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

38 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

49 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

3,3 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

83 

 

62 

 

1,9 

 

1,7 

 

0 

 02.12.2012 

 

82 

 

61 

 

2,2 

 

2,0 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

65 

 

1,8 

 

1,5 

 

0 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

04.12.2012 

 

76 

 

59 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 05.12.2012 

 

76 

 

59 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 06.12.2012 

 

62 

 

49 

 

1,8 

 

1,5 

 

0 

 07.12.2012 

 

62 

 

57 

 

2,5 

 

2,2 

 

0 

 08.12.2012 

 

73 

 

57 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 09.12.2012 

 

76 

 

59 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 10.12.2012 

 

63 

 

59 

 

2,1 

 

1,9 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

59 

 

2,1 

 

1,9 

 

0 

 12.12.2012 

 

64 

 

50 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 13.12.2012 

 

56 

 

52 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 14.12.2012 

 

77 

 

59 

 

1,7 

 

1,9 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

73 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 16.12.2012 

 

79 

 

73 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 17.12.2012 

 

81 

 

60 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 18.12.2012 

 

79 

 

60 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 19.12.2012 

 

81 

 

74 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 20.12.2012 

 

83 

 

60 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 21.12.2012 

 

83 

 

60 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 22.12.2012 

 

92 

 

68 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 23.12.2012 

 

89 

 

83 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 24.12.2012 

 

77 

 

58 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 25.12.2012 

 

79 

 

60 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 26.12.2012 

 

80 

 

59 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 27.12.2012 

 

75 

 

69 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 28.12.2012 

 

74 

 

56 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 29.12.2012 

 

69 

 

56 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 30.12.2012 

 

63 

 

51 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 31.12.2012 

 

59 

 

55 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 01.01.2013 

 

70 

 

64 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

64 

 

52 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 03.01.2013 

 

61 

 

46 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 04.01.2013 

 

61 

 

46 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 05.01.2013 

 

65 

 

52 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 06.01.2013 

 

58 

 

53 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

47 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 08.01.2013 

 

60 

 

56 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 09.01.2013 

 

65 

 

52 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 10.01.2013 

 

65 

 

52 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 11.01.2013 

 

65 

 

52 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

56 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

69 

 

56 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 14.01.2013 

 

58 

 

52 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 15.01.2013 

 

59 

 

49 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 16.01.2013 

 

70 

 

64 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 
 

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

66 

 

55 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

79 

 

73 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.12.2012 

 

73 

 

68 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 03.12.2012 

 

64 

 

59 

 

5,0 

 

3,5 

 

0 

 04.12.2012 

 

58 

 

55 

 

5,0 

 

3,5 

 

0 

 05.12.2012 

 

59 

 

51 

 

5,0 

 

3,5 

 

0 

 06.12.2012 

 

61 

 

57 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 07.12.2012 

 

63 

 

58 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 08.12.2012 

 

66 

 

61 

 

4,0 

 

3,5 

 

0 

 09.12.2012 

 

69 

 

61 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 10.12.2012 

 

60 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 11.12.2012 

 

60 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 12.12.2012 

 

64 

 

56 

 

4,3 

 

3,5 

 

0 

 13.12.2012 

 

61 

 

52 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 14.12.2012 

 

61 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 15.12.2012 

 

76 

 

60 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 16.12.2012 

 

83 

 

63 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 17.12.2012 

 

76 

 

64 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 18.12.2012 

 

76 

 

71 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 19.12.2012 

 

81 

 

62 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 20.12.2012 

 

91 

 

67 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 21.12.2012 

 

82 

 

68 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 22.12.2012 

 

90 

 

70 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 23.12.2012 

 

79 

 

67 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 24.12.2012 

 

74 

 

68 

 

5,0 

 

3,5 

 

0 

 25.12.2012 

 

73 

 

58 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

26.12.2012 

 

76 

 

67 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 27.12.2012 

 

79 

 

62 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 28.12.2012 

 

83 

 

63 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 29.12.2012 

 

64 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 30.12.2012 

 

60 

 

54 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 31.12.2012 

 

60 

 

54 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

58 

 

47 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 03.01.2013 

 

60 

 

54 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 04.01.2013 

 

58 

 

52 

 

3,8 

 

3,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 06.01.2013 

 

58 

 

46 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

52 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 08.01.2013 

 

57 

 

53 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 09.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 10.01.2013 

 

63 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 11.01.2013 

 

66 

 

54 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

48 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 13.01.2013 

 

58 

 

49 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 14.01.2013 

 

63 

 

54 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 15.01.2013 

 

60 

 

49 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

51 

 

4,5 

 

3,5 

 

0 

 
 

Котельная о. Бревенник по ул. Юнг ВМФ. 30 стр.1 
 

01.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 02.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 03.11.2012 

 

65 

 

59 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 04.11.2012 

 

65 

 

58 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

64 

 

56 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 06.11.2012 

 

51 

 

45 

 

5,7 

 

3,3 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

47 

 

5,7 

 

3,4 

 

0 

 08.11.2012 

 

63 

 

56 

 

4,3 

 

3,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

63 

 

56 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 10.11.2012 

 

63 

 

58 

 

6,2 

 

3,4 

 

0 

 11.11.2012 

 

64 

 

53 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 12.11.2012 

 

64 

 

57 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 13.11.2012 

 

63 

 

56 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 14.11.2012 

 

62 

 

53 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 15.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 18.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,4 

 

3,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

64 

 

58 

 

6,3 

 

3,4 

 

0 

 20.11.2012 

 

64 

 

57 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 21.11.2012 

 

63 

 

57 

 

6,3 

 

3,3 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

43 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

47 

 

42 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

53 

 

48 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

  
11401.ОМ-ПСТ.001.004. 70 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

28.11.2012 

 

54 

 

49 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

55 

 

50 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

57 

 

52 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

 
 

Котельная по пр. Ленинградский, 58, корп.1 
 

01.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 02.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

43 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

52 

 

43 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 08.11.2012 

 

68 

 

42 

 

5,2 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

5,2 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

54 

 

46 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 12.11.2012 

 

58 

 

45 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

51 

 

41 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

55 

 

46 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 15.11.2012 

 

54 

 

46 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

52 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

52 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 21.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

42 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 25.11.2012 

 

55 

 

43 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 26.11.2012 

 

55 

 

43 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 27.11.2012 

 

53 

 

44 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 28.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,8 

 

2,6 

 

0 

 29.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

66 

 

55 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 
 

Котельная о. Хабарка 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

  
11401.ОМ-ПСТ.001.004. 71 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

16.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

71 

 

57 

 

3,9 

 

3,0 

 

0 

 02.12.2012 

 

71 

 

59 

 

3,9 

 

2,8 

 

0 

 03.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.12.2012 

 

64 

 

53 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

64 

 

53 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

63 

 

51 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

64 

 

53 

 

3,9 

 

3,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

64 

 

53 

 

3,8 

 

2,9 

 

0 

 10.12.2012 

 

64 

 

53 

 

3,6 

 

2,9 

 

0 

 11.12.2012 

 

64 

 

53 

 

3,6 

 

2,9 

 

0 

 12.12.2012 

 

63 

 

53 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 13.12.2012 

 

64 

 

53 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

62 

 

53 

 

4,0 

 

2,9 

 

0 

 15.12.2012 

 

68 

 

54 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

71 

 

56 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 17.12.2012 

 

71 

 

57 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

57 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

72 

 

58 

 

3,9 

 

2,7 

 

0 

 20.12.2012 

 

78 

 

64 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

82 

 

66 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

83 

 

65 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

80 

 

64 

 

3,4 

 

2,8 

 

0 

 24.12.2012 

 

71 

 

60 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 25.12.2012 

 

68 

 

56 

 

3,8 

 

2,8 

 

0 

 26.12.2012 

 

69 

 

56 

 

3,9 

 

2,8 

 

0 

 27.12.2012 

 

74 

 

58 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 28.12.2012 

 

70 

 

58 

 

3,8 

 

2,8 

 

0 

 29.12.2012 

 

65 

 

53 

 

3,8 

 

2,8 

 

0 

 30.12.2012 

 

65 

 

53 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 31.12.2012 

 

65 

 

53 

 

3,1 

 

2,3 

 

0 

 01.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 02.01.2013 

 

65 

 

55 

 

3,7 

 

2,7 

 

0 

 03.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 04.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,8 

 

2,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

05.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 06.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

62 

 

53 

 

3,8 

 

2,8 

 

0 

 08.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,6 

 

2,6 

 

0 

 09.01.2013 

 

64 

 

54 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 10.01.2013 

 

64 

 

53 

 

3,9 

 

2,9 

 

0 

 11.01.2013 

 

60 

 

50 

 

3,9 

 

2,8 

 

0 

 12.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,8 

 

3,0 

 

0 

 13.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,9 

 

3,0 

 

0 

 14.01.2013 

 

65 

 

50 

 

3,9 

 

2,8 

 

0 

 15.01.2013 

 

65 

 

55 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 16.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 
 

Котельная ООО "ТЭПАК" по ул. Родионова, д.25 
 

01.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

46 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

44 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 05.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

49 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 11.11.2012 

 

56 

 

52 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 14.11.2012 

 

49 

 

52 

 

3,5 

 

2,7 

 

0 

 15.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 16.11.2012 

 

49 

 

43 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 17.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 18.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

49 

 

44 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 21.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 22.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 23.11.2012 

 

49 

 

40 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

46 

 

38 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

42 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 27.11.2012 

 

55 

 

49 

 

3,1 

 

2,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

69 

 

52 

 

3,3 

 

2,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

77 

 

59 

 

6,6 

 

2,7 

 

1 

 02.12.2012 

 

63 

 

45 

 

6,8 

 

2,9 

 

1 

 03.12.2012 

 

77 

 

58 

 

6,7 

 

2,7 

 

1 

 04.12.2012 

 

74 

 

55 

 

6,9 

 

2,8 

 

1 

 05.12.2012 

 

74 

 

55 

 

6,9 

 

2,8 

 

1 

 06.12.2012 

 

77 

 

58 

 

6,9 

 

2,8 

 

1 

 07.12.2012 

 

72 

 

54 

 

6,9 

 

2,8 

 

1 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

08.12.2012 

 

70 

 

53 

 

6,8 

 

2,6 

 

1 

 09.12.2012 

 

73 

 

54 

 

6,4 

 

2,5 

 

1 

 10.12.2012 

 

72 

 

50 

 

6,4 

 

2,4 

 

1 

 11.12.2012 

 

72 

 

50 

 

6,4 

 

2,4 

 

1 

 12.12.2012 

 

73 

 

54 

 

5,4 

 

1,8 

 

1 

 13.12.2012 

 

73 

 

54 

 

6,7 

 

2,6 

 

1 

 14.12.2012 

 

75 

 

50 

 

6,6 

 

2,4 

 

1 

 15.12.2012 

 

75 

 

54 

 

6,4 

 

2,4 

 

1 

 16.12.2012 

 

77 

 

55 

 

6,4 

 

2,4 

 

3 

 17.12.2012 

 

82 

 

58 

 

5,9 

 

2,1 

 

2 

 18.12.2012 

 

79 

 

57 

 

6,0 

 

2,2 

 

2 

 19.12.2012 

 

85 

 

62 

 

6,2 

 

2,2 

 

1 

 20.12.2012 

 

87 

 

65 

 

6,4 

 

2,1 

 

1 

 21.12.2012 

 

80 

 

62 

 

5,9 

 

1,9 

 

1 

 22.12.2012 

 

89 

 

62 

 

6,5 

 

1,8 

 

1 

 23.12.2012 

 

83 

 

64 

 

6,5 

 

2,2 

 

1 

 24.12.2012 

 

80 

 

60 

 

6,1 

 

1,9 

 

1 

 25.12.2012 

 

80 

 

55 

 

6,2 

 

2,0 

 

1 

 26.12.2012 

 

80 

 

60 

 

6,5 

 

2,1 

 

1 

 27.12.2012 

 

77 

 

55 

 

6,5 

 

2,3 

 

1 

 28.12.2012 

 

74 

 

51 

 

6,3 

 

2,2 

 

1 

 29.12.2012 

 

74 

 

56 

 

6,3 

 

2,2 

 

1 

 30.12.2012 

 

73 

 

50 

 

6,5 

 

2,8 

 

0 

 31.12.2012 

 

70 

 

51 

 

6,1 

 

1,9 

 

0 

 01.01.2013 

 

76 

 

56 

 

7,0 

 

2,5 

 

0 

 02.01.2013 

 

72 

 

51 

 

6,0 

 

1,9 

 

0 

 03.01.2013 

 

75 

 

54 

 

6,7 

 

2,4 

 

0 

 04.01.2013 

 

76 

 

56 

 

6,8 

 

2,4 

 

0 

 05.01.2013 

 

76 

 

56 

 

6,8 

 

2,4 

 

0 

 06.01.2013 

 

75 

 

54 

 

6,8 

 

2,4 

 

0 

 07.01.2013 

 

73 

 

55 

 

6,6 

 

2,3 

 

0 

 08.01.2013 

 

73 

 

52 

 

6,6 

 

2,3 

 

0 

 09.01.2013 

 

70 

 

49 

 

6,7 

 

2,3 

 

0 

 10.01.2013 

 

70 

 

49 

 

6,7 

 

2,3 

 

0 

 11.01.2013 

 

74 

 

55 

 

6,7 

 

2,3 

 

0 

 12.01.2013 

 

78 

 

56 

 

6,7 

 

2,3 

 

0 

 13.01.2013 

 

74 

 

53 

 

7,0 

 

2,5 

 

0 

 14.01.2013 

 

74 

 

55 

 

7,0 

 

2,3 

 

0 

 15.01.2013 

 

75 

 

55 

 

7,0 

 

2,5 

 

0 

 16.01.2013 

 

76 

 

56 

 

7,0 

 

2,5 

 

0 

 
 

Котельная ООО "Архбиоэнерго" о. Бревенник 
 

01.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 02.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 03.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 04.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 05.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 06.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 07.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 08.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

10.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 11.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 12.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 13.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 14.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 15.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 16.11.2012 

 

70 

 

54 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 17.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 18.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 20.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 21.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 22.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 23.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 24.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 25.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 26.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 27.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 28.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 29.11.2012 

 

70 

 

53 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 30.11.2012 

 

77 

 

56 

 

5,0 

 

3,0 

 

0 

 01.12.2012 

 

65 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

7 

 02.12.2012 

 

65 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

11 

 03.12.2012 

 

65 

 

52 

 

3,1 

 

2,0 

 

25 

 04.12.2012 

 

65 

 

53 

 

3,1 

 

2,0 

 

10 

 05.12.2012 

 

63 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

4 

 06.12.2012 

 

64 

 

52 

 

3,1 

 

2,0 

 

9 

 07.12.2012 

 

63 

 

51 

 

3,1 

 

2,0 

 

7 

 08.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

8 

 09.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

8 

 10.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

17 

 11.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

17 

 12.12.2012 

 

63 

 

51 

 

3,1 

 

1,9 

 

24 

 13.12.2012 

 

63 

 

50 

 

3,1 

 

2,0 

 

18 

 14.12.2012 

 

66 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

17 

 15.12.2012 

 

65 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

21 

 16.12.2012 

 

65 

 

50 

 

3,0 

 

2,0 

 

15 

 17.12.2012 

 

68 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

22 

 18.12.2012 

 

67 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

16 

 19.12.2012 

 

63 

 

44 

 

3,2 

 

2,1 

 

20 

 20.12.2012 

 

78 

 

60 

 

4,0 

 

3,0 

 

24 

 21.12.2012 

 

78 

 

60 

 

3,8 

 

2,8 

 

20 

 22.12.2012 

 

77 

 

59 

 

3,9 

 

2,9 

 

20 

 23.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,0 

 

3,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

73 

 

56 

 

3,0 

 

2,0 

 

61 

 25.12.2012 

 

74 

 

57 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

77 

 

60 

 

2,7 

 

1,8 

 

0 

 27.12.2012 

 

77 

 

59 

 

3,0 

 

2,0 

 

10 

 28.12.2012 

 

76 

 

58 

 

3,2 

 

2,2 

 

7 

 29.12.2012 

 

71 

 

58 

 

3,6 

 

2,1 

 

7 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

30.12.2012 

 

67 

 

55 

 

4,2 

 

3,0 

 

7 

 31.12.2012 

 

67 

 

54 

 

3,2 

 

2,0 

 

22 

 01.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,1 

 

3,0 

 

4 

 02.01.2013 

 

67 

 

53 

 

3,4 

 

2,3 

 

3 

 03.01.2013 

 

67 

 

55 

 

4,1 

 

3,0 

 

0 

 04.01.2013 

 

68 

 

55 

 

4,1 

 

3,0 

 

5 

 05.01.2013 

 

68 

 

55 

 

4,1 

 

3,0 

 

4 

 06.01.2013 

 

67 

 

54 

 

4,1 

 

3,0 

 

1 

 07.01.2013 

 

67 

 

54 

 

4,1 

 

3,1 

 

3 

 08.01.2013 

 

67 

 

54 

 

4,0 

 

3,0 

 

2 

 09.01.2013 

 

66 

 

53 

 

3,2 

 

2,2 

 

5 

 10.01.2013 

 

67 

 

53 

 

3,1 

 

2,1 

 

7 

 11.01.2013 

 

67 

 

53 

 

3,5 

 

2,5 

 

2 

 12.01.2013 

 

68 

 

55 

 

3,1 

 

2,0 

 

2 

 13.01.2013 

 

68 

 

55 

 

4,1 

 

3,0 

 

2 

 14.01.2013 

 

68 

 

53 

 

4,1 

 

2,5 

 

2 

 15.01.2013 

 

68 

 

55 

 

4,1 

 

3,0 

 

2 

 16.01.2013 

 

68 

 

56 

 

4,1 

 

3,0 

 

4 

 
 

Котельная п. Катунино 
 

01.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 02.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 03.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

18 

 04.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 05.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

10 

 06.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

6 

 07.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

11 

 08.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

14 

 09.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 10.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 11.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 12.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,0 

 

5 

 14.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 15.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 16.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 17.11.2012 

 

62 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 18.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 19.11.2012 

 

63 

 

52 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 20.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

8 

 21.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,0 

 

2,0 

 

8 

 22.11.2012 

 

60 

 

50 

 

5,2 

 

2,2 

 

10 

 23.11.2012 

 

62 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

6 

 24.11.2012 

 

63 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

14 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

2,2 

 

4 

 26.11.2012 

 

63 

 

54 

 

5,0 

 

2,2 

 

5 

 27.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 28.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

5 

 29.11.2012 

 

70 

 

57 

 

5,2 

 

2,2 

 

4 

 30.11.2012 

 

75 

 

60 

 

5,2 

 

2,2 

 

9 

 
 

 
 
 



Котельная по ул. Силикатчиков, 20, стр.1 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

01.11.2012 

 

55 

 

50 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 03.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

45 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 06.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 07.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,5 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

42 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

48 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 10.11.2012 

 

54 

 

44 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 11.11.2012 

 

58 

 

55 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 12.11.2012 

 

59 

 

47 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

49 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 14.11.2012 

 

54 

 

55 

 

1,7 

 

1,4 

 

0 

 15.11.2012 

 

50 

 

48 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 16.11.2012 

 

53 

 

43 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

47 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

41 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

43 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

52 

 

43 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

51 

 

48 

 

1,7 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

53 

 

44 

 

1,6 

 

1,4 

 

0 

 23.11.2012 

 

61 

 

42 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

40 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 25.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

57 

 

52 

 

1,8 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

73 

 

57 

 

1,7 

 

1,5 

 

0 

 29.11.2012 

 

74 

 

69 

 

2,1 

 

1,9 

 

0 

 30.11.2012 

 

67 

 

47 

 

2,1 

 

1,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

78 

 

59 

 

4,4 

 

2,1 

 

11 

 02.12.2012 

 

71 

 

54 

 

4,3 

 

2,1 

 

24 

 03.12.2012 

 

72 

 

54 

 

4,2 

 

2,2 

 

12 

 04.12.2012 

 

72 

 

54 

 

4,4 

 

2,4 

 

12 

 05.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,4 

 

2,4 

 

23 

 06.12.2012 

 

70 

 

53 

 

4,4 

 

2,2 

 

11 

 07.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,4 

 

2,2 

 

12 

 08.12.2012 

 

72 

 

54 

 

4,4 

 

2,2 

 

12 

 09.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,4 

 

2,2 

 

12 

 10.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,4 

 

2,2 

 

12 

 11.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,4 

 

2,2 

 

12 

 12.12.2012 

 

70 

 

52 

 

4,0 

 

2,2 

 

14 

 13.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,0 

 

2,2 

 

12 

 14.12.2012 

 

70 

 

54 

 

4,0 

 

2,2 

 

12 

 15.12.2012 

 

77 

 

58 

 

4,0 

 

2,2 

 

9 

 16.12.2012 

 

74 

 

56 

 

4,0 

 

2,2 

 

15 

 17.12.2012 

 

76 

 

55 

 

4,0 

 

2,2 

 

17 

 18.12.2012 

 

76 

 

55 

 

4,0 

 

2,1 

 

51 

 19.12.2012 

 

81 

 

59 

 

5,8 

 

3,8 

 

64 

 20.12.2012 

 

80 

 

59 

 

5,4 

 

3,2 

 

4 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

21.12.2012 

 

85 

 

63 

 

5,2 

 

3,0 

 

5 

 22.12.2012 

 

83 

 

59 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 23.12.2012 

 

86 

 

63 

 

4,8 

 

2,4 

 

1 

 24.12.2012 

 

72 

 

54 

 

4,4 

 

2,2 

 

0 

 25.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,4 

 

2,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

77 

 

56 

 

4,6 

 

2,4 

 

0 

 27.12.2012 

 

77 

 

60 

 

5,0 

 

2,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

78 

 

60 

 

4,6 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

71 

 

55 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 30.12.2012 

 

70 

 

52 

 

4,5 

 

2,1 

 

0 

 31.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,2 

 

1,8 

 

40 

 01.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,2 

 

0 

 02.01.2013 

 

70 

 

55 

 

4,4 

 

2,0 

 

2 

 03.01.2013 

 

70 

 

53 

 

4,5 

 

2,0 

 

1 

 04.01.2013 

 

70 

 

58 

 

4,4 

 

2,0 

 

1 

 05.01.2013 

 

70 

 

56 

 

4,4 

 

2,0 

 

1 

 06.01.2013 

 

70 

 

56 

 

4,4 

 

2,0 

 

2 

 07.01.2013 

 

64 

 

52 

 

4,4 

 

2,0 

 

2 

 08.01.2013 

 

70 

 

56 

 

4,4 

 

2,0 

 

4 

 09.01.2013 

 

70 

 

56 

 

4,2 

 

1,8 

 

25 

 10.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,1 

 

8 

 11.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,1 

 

8 

 12.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,1 

 

8 

 13.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,2 

 

8 

 14.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,1 

 

8 

 15.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,2 

 

0 

 16.01.2013 

 

60 

 

57 

 

3,1 

 

2,2 

 

0 

 
 

Котельная ООО "ТЭПАК" по ул. Дрейера, д.12, стр.1 
 

01.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 02.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 03.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,0 

 

2,6 

 

0 

 04.11.2012 

 

53 

 

43 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

52 

 

43 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

50 

 

42 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 08.11.2012 

 

68 

 

42 

 

5,2 

 

3,0 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

5,2 

 

3,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

54 

 

44 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

54 

 

46 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 12.11.2012 

 

58 

 

45 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

51 

 

41 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

55 

 

46 

 

5,2 

 

2,6 

 

0 

 15.11.2012 

 

54 

 

46 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

52 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

52 

 

40 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 21.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

45 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

23.11.2012 

 

50 

 

42 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 25.11.2012 

 

55 

 

43 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 26.11.2012 

 

55 

 

43 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 

 27.11.2012 

 

53 

 

44 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 28.11.2012 

 

63 

 

52 

 

4,8 

 

2,6 

 

0 

 29.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,8 

 

2,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

66 

 

55 

 

5,2 

 

2,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

56 

 

45 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 02.12.2012 

 

59 

 

47 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 03.12.2012 

 

61 

 

50 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 04.12.2012 

 

50 

 

41 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 05.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

58 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

63 

 

48 

 

2,9 

 

1,8 

 

0 

 08.12.2012 

 

73 

 

58 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 09.12.2012 

 

70 

 

58 

 

3,7 

 

2,6 

 

0 

 10.12.2012 

 

66 

 

47 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 11.12.2012 

 

66 

 

47 

 

3,8 

 

2,7 

 

0 

 12.12.2012 

 

55 

 

46 

 

2,2 

 

1,1 

 

0 

 13.12.2012 

 

59 

 

47 

 

3,4 

 

2,3 

 

0 

 14.12.2012 

 

62 

 

47 

 

3,6 

 

2,7 

 

0 

 15.12.2012 

 

79 

 

60 

 

3,6 

 

2,7 

 

0 

 16.12.2012 

 

65 

 

50 

 

3,6 

 

2,7 

 

0 

 17.12.2012 

 

65 

 

50 

 

3,3 

 

2,4 

 

0 

 18.12.2012 

 

58 

 

46 

 

3,3 

 

2,3 

 

0 

 19.12.2012 

 

70 

 

55 

 

3,4 

 

2,4 

 

0 

 20.12.2012 

 

79 

 

60 

 

3,4 

 

2,4 

 

0 

 21.12.2012 

 

79 

 

60 

 

4,1 

 

3,2 

 

0 

 22.12.2012 

 

71 

 

55 

 

2,8 

 

1,8 

 

0 

 23.12.2012 

 

68 

 

53 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 24.12.2012 

 

64 

 

49 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

68 

 

52 

 

3,2 

 

2,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

62 

 

48 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

64 

 

52 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 28.12.2012 

 

72 

 

56 

 

2,5 

 

1,5 

 

0 

 29.12.2012 

 

76 

 

60 

 

2,8 

 

1,8 

 

0 

 30.12.2012 

 

76 

 

60 

 

3,4 

 

2,4 

 

0 

 31.12.2012 

 

73 

 

58 

 

2,4 

 

1,4 

 

0 

 01.01.2013 

 

74 

 

57 

 

3,5 

 

2,4 

 

0 

 02.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,1 

 

2,2 

 

0 

 03.01.2013 

 

78 

 

61 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 04.01.2013 

 

70 

 

56 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 05.01.2013 

 

72 

 

57 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 06.01.2013 

 

66 

 

53 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

50 

 

3,1 

 

2,1 

 

0 

 08.01.2013 

 

79 

 

63 

 

3,5 

 

2,5 

 

0 

 09.01.2013 

 

72 

 

58 

 

2,4 

 

1,4 

 

0 

 10.01.2013 

 

76 

 

58 

 

2,5 

 

1,4 

 

0 

 11.01.2013 

 

67 

 

55 

 

3,3 

 

2,2 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

12.01.2013 

 

68 

 

56 

 

3,3 

 

2,3 

 

0 

 13.01.2013 

 

65 

 

53 

 

3,5 

 

2,4 

 

0 

 14.01.2013 

 

68 

 

55 

 

3,5 

 

2,2 

 

0 

 15.01.2013 

 

71 

 

57 

 

3,5 

 

2,4 

 

0 

 16.01.2013 

 

74 

 

57 

 

3,5 

 

2,4 

 

0 

 
 

Тепловой пункт АГЗ в-1 ввод-2 
 

01.11.2012 

 

54 

 

43 

 

4,6 

 

3,4 

 

52 

 02.11.2012 

 

50 

 

43 

 

4,7 

 

3,4 

 

54 

 03.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,7 

 

3,4 

 

57 

 04.11.2012 

 

52 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

60 

 05.11.2012 

 

49 

 

39 

 

4,6 

 

3,4 

 

63 

 06.11.2012 

 

48 

 

36 

 

4,8 

 

3,6 

 

56 

 07.11.2012 

 

49 

 

39 

 

4,8 

 

3,6 

 

45 

 08.11.2012 

 

49 

 

39 

 

4,8 

 

3,6 

 

3 

 09.11.2012 

 

49 

 

39 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 10.11.2012 

 

49 

 

39 

 

4,9 

 

3,7 

 

36 

 11.11.2012 

 

57 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

68 

 12.11.2012 

 

58 

 

45 

 

4,8 

 

3,6 

 

63 

 13.11.2012 

 

55 

 

43 

 

4,6 

 

3,4 

 

60 

 14.11.2012 

 

53 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

68 

 15.11.2012 

 

49 

 

40 

 

4,9 

 

3,7 

 

21 

 16.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

3,6 

 

7 

 17.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

3,6 

 

6 

 18.11.2012 

 

52 

 

46 

 

4,8 

 

3,6 

 

7 

 19.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,6 

 

3,4 

 

18 

 20.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,6 

 

3,4 

 

9 

 21.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

48 

 

38 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

38 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

56 

 

45 

 

4,6 

 

3,4 

 

30 

 26.11.2012 

 

52 

 

43 

 

4,6 

 

3,4 

 

74 

 27.11.2012 

 

52 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

36 

 28.11.2012 

 

63 

 

49 

 

4,6 

 

3,6 

 

0 

 29.11.2012 

 

65 

 

50 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

66 

 

52 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

66 

 

42 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

44 

 

4,6 

 

3,4 

 

105 

 03.12.2012 

 

70 

 

43 

 

4,4 

 

3,2 

 

31 

 04.12.2012 

 

70 

 

44 

 

1,0 

 

0,0 

 

14 

 05.12.2012 

 

65 

 

46 

 

4,8 

 

3,6 

 

68 

 06.12.2012 

 

61 

 

39 

 

4,6 

 

3,4 

 

0 

 07.12.2012 

 

60 

 

40 

 

4,6 

 

3,4 

 

0 

 08.12.2012 

 

64 

 

42 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 09.12.2012 

 

67 

 

42 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 10.12.2012 

 

65 

 

42 

 

4,4 

 

3,2 

 

0 

 11.12.2012 

 

65 

 

42 

 

4,4 

 

3,2 

 

0 

 12.12.2012 

 

64 

 

40 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 13.12.2012 

 

63 

 

42 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 14.12.2012 

 

70 

 

42 

 

4,4 

 

3,2 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

15.12.2012 

 

72 

 

42 

 

5,0 

 

3,8 

 

0 

 16.12.2012 

 

76 

 

42 

 

5,0 

 

3,8 

 

0 

 17.12.2012 

 

78 

 

45 

 

4,2 

 

3,1 

 

0 

 18.12.2012 

 

73 

 

50 

 

4,4 

 

3,2 

 

0 

 19.12.2012 

 

73 

 

50 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 20.12.2012 

 

70 

 

48 

 

4,0 

 

2,8 

 

0 

 21.12.2012 

 

42 

 

40 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

73 

 

50 

 

3,7 

 

2,5 

 

0 

 23.12.2012 

 

73 

 

50 

 

3,7 

 

2,5 

 

0 

 24.12.2012 

 

71 

 

48 

 

3,8 

 

2,6 

 

0 

 25.12.2012 

 

70 

 

47 

 

4,2 

 

3,0 

 

0 

 26.12.2012 

 

72 

 

48 

 

4,9 

 

3,7 

 

0 

 27.12.2012 

 

62 

 

40 

 

4,1 

 

2,9 

 

0 

 28.12.2012 

 

74 

 

50 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 29.12.2012 

 

68 

 

48 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 30.12.2012 

 

65 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 31.12.2012 

 

64 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 01.01.2013 

 

66 

 

46 

 

4,6 

 

3,4 

 

0 

 02.01.2013 

 

59 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 03.01.2013 

 

61 

 

43 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 04.01.2013 

 

61 

 

44 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 05.01.2013 

 

58 

 

41 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 06.01.2013 

 

59 

 

45 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

45 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 08.01.2013 

 

62 

 

44 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 09.01.2013 

 

63 

 

45 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 10.01.2013 

 

63 

 

44 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 11.01.2013 

 

65 

 

45 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 12.01.2013 

 

60 

 

44 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 13.01.2013 

 

58 

 

41 

 

4,8 

 

3,6 

 

0 

 14.01.2013 

 

56 

 

45 

 

4,6 

 

3,6 

 

0 

 15.01.2013 

 

63 

 

44 

 

4,6 

 

3,4 

 

0 

 16.01.2013 

 

66 

 

46 

 

4,6 

 

3,4 

 

0 

 
 

Тепловой пункт ЛДК-№4 
 

01.11.2012 

 

60 

 

51 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 02.11.2012 

 

60 

 

51 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 03.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

10 

 04.11.2012 

 

63 

 

52 

 

5,0 

 

1,5 

 

3 

 05.11.2012 

 

67 

 

57 

 

5,5 

 

1,5 

 

1 

 06.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 07.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,2 

 

1,5 

 

2 

 08.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,0 

 

1,5 

 

2 

 09.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 10.11.2012 

 

64 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 11.11.2012 

 

66 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 12.11.2012 

 

66 

 

57 

 

5,0 

 

1,5 

 

1 

 13.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

1,5 

 

3 

 14.11.2012 

 

64 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 15.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 16.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

6 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

17.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 18.11.2012 

 

64 

 

52 

 

5,0 

 

1,0 

 

0 

 19.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

3 

 20.11.2012 

 

64 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

2 

 21.11.2012 

 

66 

 

56 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 22.11.2012 

 

65 

 

54 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 23.11.2012 

 

64 

 

53 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 24.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 25.11.2012 

 

65 

 

55 

 

5,2 

 

1,2 

 

1 

 26.11.2012 

 

63 

 

55 

 

5,2 

 

1,2 

 

1 

 27.11.2012 

 

65 

 

53 

 

5,2 

 

1,2 

 

0 

 28.11.2012 

 

65 

 

54 

 

4,5 

 

1,0 

 

1 

 29.11.2012 

 

64 

 

52 

 

5,0 

 

1,2 

 

2 

 30.11.2012 

 

64 

 

52 

 

5,0 

 

1,0 

 

1 

 01.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,4 

 

1,8 

 

0 

 02.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 03.12.2012 

 

58 

 

46 

 

3,6 

 

2,2 

 

0 

 04.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,2 

 

1,8 

 

0 

 05.12.2012 

 

72 

 

58 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 06.12.2012 

 

48 

 

36 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 07.12.2012 

 

72 

 

58 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 08.12.2012 

 

70 

 

58 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 09.12.2012 

 

74 

 

58 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 10.12.2012 

 

74 

 

56 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 11.12.2012 

 

60 

 

48 

 

3,8 

 

2,6 

 

0 

 12.12.2012 

 

68 

 

58 

 

3,4 

 

1,8 

 

0 

 13.12.2012 

 

72 

 

58 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 14.12.2012 

 

72 

 

48 

 

3,4 

 

2,6 

 

0 

 15.12.2012 

 

72 

 

60 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 16.12.2012 

 

76 

 

58 

 

3,6 

 

2,4 

 

0 

 17.12.2012 

 

76 

 

60 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 18.12.2012 

 

76 

 

60 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 19.12.2012 

 

78 

 

62 

 

3,2 

 

1,8 

 

0 

 20.12.2012 

 

82 

 

62 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 21.12.2012 

 

86 

 

64 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 22.12.2012 

 

85 

 

65 

 

3,6 

 

2,0 

 

0 

 23.12.2012 

 

84 

 

64 

 

3,6 

 

2,2 

 

0 

 24.12.2012 

 

74 

 

56 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 25.12.2012 

 

80 

 

60 

 

3,6 

 

2,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

60 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 27.12.2012 

 

78 

 

58 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 28.12.2012 

 

74 

 

56 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 29.12.2012 

 

68 

 

50 

 

3,5 

 

2,2 

 

0 

 30.12.2012 

 

74 

 

60 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 31.12.2012 

 

76 

 

58 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 01.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 02.01.2013 

 

64 

 

52 

 

3,2 

 

1,8 

 

0 

 03.01.2013 

 

64 

 

52 

 

3,2 

 

1,8 

 

0 

 04.01.2013 

 

72 

 

54 

 

3,8 

 

2,4 

 

0 

 05.01.2013 

 

64 

 

52 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

06.01.2013 

 

70 

 

54 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 07.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 08.01.2013 

 

70 

 

54 

 

3,2 

 

2,0 

 

0 

 09.01.2013 

 

68 

 

54 

 

3,0 

 

1,8 

 

0 

 10.01.2013 

 

70 

 

54 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 11.01.2013 

 

76 

 

60 

 

4,0 

 

2,0 

 

0 

 12.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,5 

 

2,2 

 

0 

 13.01.2013 

 

70 

 

54 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 14.01.2013 

 

70 

 

60 

 

3,4 

 

2,0 

 

0 

 15.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 16.01.2013 

 

72 

 

56 

 

3,4 

 

2,2 

 

0 

 
 

Тепловой пункт по ул. Маймаксанская, д.106, корп. 1 
 

01.11.2012 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 02.11.2012 

 

43 

 

35 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 03.11.2012 

 

49 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 04.11.2012 

 

55 

 

46 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

41 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 06.11.2012 

 

48 

 

41 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 08.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 09.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 10.11.2012 

 

53 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 11.11.2012 

 

55 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 13.11.2012 

 

52 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 14.11.2012 

 

52 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 15.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 16.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 17.11.2012 

 

52 

 

42 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 18.11.2012 

 

51 

 

41 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 19.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 22.11.2012 

 

47 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 23.11.2012 

 

44 

 

38 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 24.11.2012 

 

48 

 

40 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 26.11.2012 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 27.11.2012 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 28.11.2012 

 

67 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 29.11.2012 

 

66 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 30.11.2012 

 

72 

 

58 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 01.12.2012 

 

75 

 

62 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 02.12.2012 

 

70 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 04.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 05.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 06.12.2012 

 

65 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 07.12.2012 

 

60 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 08.12.2012 

 

64 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

09.12.2012 

 

70 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 10.12.2012 

 

63 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 11.12.2012 

 

63 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 12.12.2012 

 

61 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 13.12.2012 

 

64 

 

49 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 14.12.2012 

 

65 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 15.12.2012 

 

72 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 16.12.2012 

 

64 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 17.12.2012 

 

72 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 18.12.2012 

 

72 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 19.12.2012 

 

76 

 

59 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 20.12.2012 

 

74 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 21.12.2012 

 

74 

 

55 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 22.12.2012 

 

76 

 

63 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 23.12.2012 

 

75 

 

62 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 24.12.2012 

 

68 

 

56 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 25.12.2012 

 

72 

 

57 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 26.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 27.12.2012 

 

72 

 

58 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

57 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 29.12.2012 

 

63 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 30.12.2012 

 

64 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 31.12.2012 

 

64 

 

52 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 01.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 02.01.2013 

 

56 

 

46 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 03.01.2013 

 

57 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 04.01.2013 

 

54 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 05.01.2013 

 

58 

 

46 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 06.01.2013 

 

57 

 

46 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 07.01.2013 

 

58 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 08.01.2013 

 

59 

 

49 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 09.01.2013 

 

57 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 10.01.2013 

 

58 

 

47 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 11.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 12.01.2013 

 

58 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 13.01.2013 

 

55 

 

44 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 14.01.2013 

 

58 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 15.01.2013 

 

58 

 

48 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 16.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,5 

 

0,8 

 

0 

 
 

Тепловой пункт Талаги 
 

01.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 02.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 03.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 04.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 05.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 06.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 07.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 08.11.2012 

 

48 

 

44 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 09.11.2012 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 10.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

11.11.2012 

 

56 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 12.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 13.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 14.11.2012 

 

50 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 15.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 16.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 17.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 18.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 19.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 20.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 21.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 22.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 23.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 24.11.2012 

 

50 

 

46 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 25.11.2012 

 

54 

 

50 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 26.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 27.11.2012 

 

52 

 

48 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 28.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 29.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 30.11.2012 

 

64 

 

60 

 

3,4 

 

1,6 

 

0 

 01.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 02.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 03.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 04.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 05.12.2012 

 

70 

 

55 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 06.12.2012 

 

66 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 07.12.2012 

 

65 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 08.12.2012 

 

68 

 

53 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 09.12.2012 

 

68 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 10.12.2012 

 

73 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 11.12.2012 

 

66 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 12.12.2012 

 

66 

 

54 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 13.12.2012 

 

61 

 

49 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 14.12.2012 

 

66 

 

54 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 15.12.2012 

 

75 

 

57 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 16.12.2012 

 

75 

 

57 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 17.12.2012 

 

78 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 18.12.2012 

 

78 

 

62 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 19.12.2012 

 

78 

 

62 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 20.12.2012 

 

78 

 

62 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 21.12.2012 

 

76 

 

59 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 22.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 23.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 24.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 25.12.2012 

 

76 

 

59 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 26.12.2012 

 

76 

 

60 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 27.12.2012 

 

77 

 

59 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 28.12.2012 

 

76 

 

59 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 29.12.2012 

 

74 

 

58 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 30.12.2012 

 

65 

 

51 

 

4,8 

 

2,4 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

Дата 
 

Температура в 
подающем 

трубопроводе, 
град 

 

Температура в 
обратном 

трубопроводе, 
град 

 

Давление в 
подающем 

трубопроводе, 
атм 

 

Давление в 
обратном 

трубопроводе, 
атм 

 

 

Фактическая 
подпитка ТС, 

м
3
/сут 
 

31.12.2012 

 

63 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 01.01.2013 

 

66 

 

53 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 02.01.2013 

 

60 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 03.01.2013 

 

61 

 

51 

 

4,8 

 

2,2 

 

0 

 04.01.2013 

 

62 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 05.01.2013 

 

61 

 

50 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 06.01.2013 

 

63 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 07.01.2013 

 

61 

 

50 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 08.01.2013 

 

63 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 09.01.2013 

 

63 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 10.01.2013 

 

63 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 11.01.2013 

 

65 

 

53 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 12.01.2013 

 

64 

 

51 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 13.01.2013 

 

61 

 

50 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 14.01.2013 

 

61 

 

53 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 15.01.2013 

 

62 

 

50 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 

 16.01.2013 

 

66 

 

53 

 

4,6 

 

2,2 

 

0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» ДО 2028 ГОДА. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

2 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ 
 
 

2.1 Среднесуточная температура наружного воздуха за период с 
01.11.2012 по 16.01.2013 гг. 

 
 

Таблица 2.1 – Среднесуточная температура наружного воздуха за период с 01.11.2012 по 16.01.2013 гг., 
О
С 

 

Дата 

 

Ноябрь 
2012 

 

Декабрь 
2012 

 

Январь 
2013 

 1 

 

-2 

 

-19 

 

-15 

 2 

 

0 

 

-14 

 

-6 

 3 

 

0 

 

-14 

 

-4 

 4 

 

0 

 

-9 

 

-4 

 5 

 

0 

 

-7 

 

-4 

 6 

 

+1 

 

-7 

 

-4 

 7 

 

-2 

 

-8 

 

-8 

 8 

 

-2 

 

-11 

 

-8 

 9 

 

-2 

 

-13 

 

-8 

 10 

 

-2 

 

-9 

 

-8 

 11 

 

-6 

 

-9 

 

-10 

 12 

 

-2 

 

-8 

 

-5 

 13 

 

0 

 

-7 

 

-4 

 14 

 

0 

 

-12 

 

-4 

 15 

 

0 

 

-20 

 

-4 

 16 

 

0 

 

-20 

 

-15 

 17 

 

0 

 

-20 

 
 

18 

 

0 

 

-19 

 
 

19 

 

0 

 

-22 

 
 

20 

 

+1 

 

-25 

 
 

21 

 

+1 

 

-28 

 
 

22 

 

+1 

 

-28 

 
 

23 

 

+3 

 

-24 

 
 

24 

 

+2 

 

-16 

 
 

25 

 

-2 

 

-18 

 
 

26 

 

-2 

 

-18 

 
 

27 

 

-4 

 

-18 

 
 

28 

 

-13 

 

-18 

 
 

29 

 

-14 

 

-8 

 
 

30 

 

-19 

 

-8 

 
 

31 

 
 -8 
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Рисунок – Температурный график отпуска тепловой энергии Архангельская ТЭЦ 
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